Projektowane barierki ochronne
- stal 1.4404 (00H17N14M2)
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Konstrukcja pomostu roboczego

belka gtéwna | 300 HEB L=12,00m

- stal 1.4404 (00H17N14M2)

Konstrukcja pomostu roboczego

belka gtéwna | 300 HEB L=8,00m

Przekrycie pomostu roboczego

krata pomostowa azurowa typu 40x3
- stal 1.4404 (00H17N14M2)

- stal 1.4404 (00H17N14M2)

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KLODZKU
OTWARTA KOMORA FERMENTACJI
Przekréj A-A

Konstrukcja pomostu roboczego
belka gtéwna | 300 HEB L=12,00m
- stal 1.4404 (00H17N14M2)

Projektowane barierki ochronne

- stal 1.4404 (00H17N14M2)
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Posadowienie projektowanego stupa na podlewce

zelbetowej grub. 35¢m, z betonu C35/45 (B45)

(na warstwie sczepnej)

Warstwy istniejace (wg dokumentacji archiwalnej):
- izolacja wewnetrzna

- nadbeton spadkowy B15 grub. 5-35¢m (1%)

- plyta denna B20 grub. 25¢cm

- beton ochronny B10 grub. 5¢cm

- izolacja pozioma

- beton B25 grub. 10cm

Posadowienie projektowanego stupa na podlewce

zelbetowej grub. 35¢m, z betonu C35/45 (B45)
(na warstwie sczepnej)

skala 1:100

RZEDNA POROWNAWCZA
+ 0,00=280,00m n.p.m.
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PROJEKTOWANE BARIERKI OCHRONNE WYKONA € Z PROFILI
RUROWYCH 48.3/3.6mm i 26.9/2.6mm, WYSOKO $CI 1100mm

Z BORTNICA/KRAWEZNIKIEM WYSOKO $CI 200mm ZE

STALI NIERDZEWNEJ 1.4404 (00H17N14M2) - SZCZEGO LY
WG ODREBNEGO RYSUNKU

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE PROJEKTOWANEGO POMOSTU
ROBOCZEGO (BELKI GLOWNE, STEZENIA, SLUPY itd.) WYKONAC
ZE STALI NIERDZEWNEJ 1.4404 (00H17N14M2) - SZCZEGOLY

WG ODREBNYCH RYSUNKOW

ISTNIEJACE WYPOSAZENIE STALOWE - BARIERKI OCHRONNE,
KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ itd. PRZEWIDZIANO DO
KONSERWACJI

RZEDNE, SREDNICE | RODZAJ PROJEKTOWANYCH PRZEJ SC
TECHNOLOGICZNYCH (PRZEJ SC SZCZELNYCH) ORAZ MONTA Z
MIESZADEA SMIGEOWEGO WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM
TECHNOLOGICZNYM
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