Istn. ztacze kablowe ZK-3 nr 2
(przy kontenerze stacji odwadnianio osadud
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Istn. YAKY 4x120

Ze ztgceza ZK—3 nr 1

Proj. YKY 4x25 L=65m
Zasilanie szafy SZS5 — lokalizacja OKF

Proj. YKY 4x25 [=10m
Zasilanie szafy SZS4 hali nr 2

Istn. YKY 4x35

Zasilanie SO0
Istn. YKY 4x25

Zasilanie — hala nr 1

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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