RT—P

Rozdzielnica zasilajqgco—sterownicza

Rozdzielnice RT—P wykona¢ w obudowie stalowej
o stopniu ochrony min. IP54 i posadowi¢ kanale kablowym
przy scianie pomieszczenia dyzurki w budynku dmuchaw

L1, L2, L3, 230/400V, TN-S Rozdzielnice wykona¢ i oznakowa¢ zgodnie
z obowiqzujqcymi normami
PA ;2 52 . . L.
F E 7 W rozdzielnicy umiesci¢ schemat
T1=T3 | 3
80/5A )( **************************** n
| k. 0,5 ( ! |
S Q2 L e © © © © ©
(SR 2 &) ! | | | | | | |
Q1 g & 8 g g g g g Bilans mocy RT-F:
o) | b 1> & > & > x > £ 1> x >
% & ! Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
> . Pi=45,0LkW]
[}
£ ! _
+ iy : Po=30,0[k W]
OP135x E Elewacjo RI-P_ | — SFS1 SFS2 SFS3 SFS4 SFS5 SFS6
.9 [}
= | o 8 3 3 3 3 3 |
= =" =" =" =" [
AN - g | g | g | g | g | g |
| Miernik parametrsw | | UKLAD UKLAD UKLAD UKLAD UKLAD UKEAD
‘ sieci ‘ STEROWANIA/ STEROWANIA STEROWANIA/ STEROWANIA STEROWANIA: STEROWANIA:
[ — ——— |
N
PE
(R e 2 Y I ol T T T T T T T ) e el ol T T T T 7 Vel o T T T T 7 V'e|"o T T T T 7
¢ o g £ o gl g o g g o gl g o g § o gl 2
— — 53 8= -3l — 3 — 1 —| =3
z rozdzielni RG 8 g so e 2 sn S st oo B sn o g s
Skrzynka przylqczeniowa Skrzynka przytqczeniowa Skrzynka przytqczeniowa Skrzynka przytqczeniowa Skrzynka przytqczeniowa Skrzynka przytqczeniowa
GSW | QOO0000bOO | izolacyjna P65 izolacyjna IP65 izolacyjna P65 izolacyjna IP65 izolacyjna IP65 izolacyjna IP65
X
n
8 M M M M M M
2 Sf Sf Sf Sf 5f Sf >N
; OCHRONA OD PORAZEN
= Rmax <108 SAMOCZYNNE WYtLACZENIE ZASILANIA
Nr_obwodu 1 2 3 4 5 6 Y 8 9 ESKO-CONSULTING Sp.  0.0.
Prqd 13,5A 13,5A 13,5A 13,5A 13,5A 13,5A ul. Slezna 112/38, 53-111 Wroclaw egxo
Moc 7,5kW 7,5kW 7,5kW 7,5kW 7,5kW 7,5kW BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Géra
Zasilanie YKYzo 4x6 YKYzo 4x6 YKYzo 4x6 YKYzo 4x6 YKYzo 4x6 YKYzo 4x6 tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl
Dtugos¢ obwodu 40m 38m 36m 34m 32m 30m
- Branza: i i
Nazwa odbioru GLOWNY WYLACZNIK Ochrona Andlizator parametrow POMPA DESZCZOWA POMPA DESZCZOWA POMPA DESZCZOWA POMPA SANITARNA POMPA SANITARNA POMPA SANITARNA ELEKTRYCZNA i AKPiA
ZASILANIA przeciwprzepigciowa sieci zasilajqce; nr 1 nr 2 nr 3 1 3 Nazwa 3 . Skala:
et zostoee) " 2 " Zamowienia: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KEODZKU -
. . . . Nrrys.:
Tytutrysunku: | Schemat ideowy rozdzielnicy RT-P V> EL-06
. . . . . i i odpis:
Projektowal: | mgr inz. Arkadiusz Sadowski et sotaicrerw spee, e |rasors
. N . ” . . . odpis:
SpraWdZ"’: mgr inz. IA\l,.]ere-l WrObleWSk| Upr. bud nr LBS/0096/POOE/12 do projektowania podp

bez ograniczen w spec. instalacyjnej

09.2015




