
Zasilanie RT-P - wył. główny, o. p., kontrola zasilania

12

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R<= 10 Ohm

FeZn 25x4

LgYżo 16

RGNN

YLYżo 5x25 15m

Elewacja RT-P

1

3

4

6

7

8

Analizator parametrów

2 5 8 11

sieci

26

27

15

14

AL11

2

3

4

5

6

+RT-P

-Q1
100A

+RT-P
-X1

1

BK
=-W1

BU BK BN GNYEBK
=-W1

BU BK BN

P
1

P
2

S
1

S
2

+R
T
-P

-T
1

80
A

5
A

4V
A

-X1

2

P
1

P
2

S
1

S
2

+R
T
-P

-T
2

8
0A 5
A

4V
A

-X1

3

P
1

P
2

S
1

S
2

+R
T
-P

-T
3

80
A

5
A

4
V

A

-X1

4

-X1

5

12-12

12-12

12-12

12-12

12-12

12-12

kl. B+C

4 6 8

+RT-P
1 3 5 7

2

-OP1

-GSW

PE

X2:4
13-2

T3:S1
12-5

T3:S2
12-5

T2:S1
12-5

T2:S2
12-5

T1:S1
12-5

T1:S2
12-5

+RT-P
-XP1

1
-XP1

2
-XP1

3
-XP1

4
-XP1

5
-XP1

6

+RT-P
-AN1

+RT-P
-XP2

1

6AgG

1

2

3

4

5

6

+RT-P
-Q2

D01
10A

-XP2

2

-XP2

3

-XP2

4

+RT-P
-XP1

7
-XP1

8

24Vdc(+)
25-16

24Vdc(-)
25-17

A1

A2

+RT-P
-K49A

230V

L3  230/400V

Q22:1
13-2

L2  230/400V

Q24:1
13-2

L1  230/400V

Q23:1
13-2

N

H1:X2
13-2



Obwody pomocnicze

13

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Elewacja RT-P

Wył. krańcowy

Ośw. szafy

L1  230/400V

T1:P2
12-20

L2  230/400V

T2:P2
12-20

L3  230/400V

T3:P2
12-20

N

X1:4
12-20

PE

OP1:8
12-10

X1

X2

+RT-P
-H1
biała
230V

1

2

3

4

5

6

+RT-P
-Q3

B
6A

X1

X2

+RT-P
-H2
biała
230V

X1

X2

+RT-P
-H3
biała
230V

+RT-P

-L1

+RT-P
-Kr1

1

2

+RT-P
-Q4

B
10A

1P+N+T

230V/16A

N PH

+RT-P
-Gn1

L1  230/400V

Q23:1
14-1

L2  230/400V

Q24:1
14-1

L3  230/400V

Q22:1
14-1

N

Q24:N
14-1

PE

X2:4
14-1



Zasilanie pomp głównych

14

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 5T3

+A1 -A2

zabezp.
termiczne

sonda
wilgotności

L N

3 14 2

SP1

START 1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 5T3

+A1 -A2

zabezp.
termiczne

sonda
wilgotności

L N

3 14 2

SP2

START

YKYżo 4x6 44m YKYżo 4x6 42mYKSLY 5x1 44m YKSLY 5x1 42m

M
3

M
3

PE

OP1:8
13-19

N

H1:X2
13-19

L3  230/400V

T3:P2
13-19

L2  230/400V

T2:P2
13-19

L1  230/400V

T1:P2
13-19

7,5kW

+RT-P

-SFS1

15,2A

DESZCZOWA

7,5kW

POMPA

U V W

-PG1

- ZR/14-8

1

2

3

4

5

6

+RT-P
-Q5

224A
10-16A

1.13-1.14 ZZ/19-8
1.21-1.22 - -

+RT-P
-X2

1

-X1

1

BU
=-W2

BK BN GNYEBU
=-W2

BK BN

-X2

2

-X1

2

-X2

3

-X1

3

4

4

1

2

+RT-P
-Q11

B
2A

21

22 24

+RT-P

-K4A
19-13

+RT-P

-SWT1
11-12-14 19-8

-PG1
14-4

1

2

+RT-P
-Q12

B
2A

-X2

1

+RT-P
-X3

1

=-W3=-W3

-X2

2

-X3

2

-X3

3

-X2

3

7,5kW

+RT-P

-SFS2

+RT-P
-X2

5

-X1

1

15,2A

DESZCZOWA

7,5kW

POMPA

U V W

-PG2

- ZR/14-17

1

2

3

4

5

6

+RT-P
-Q6

224A
10-16A

1.13-1.14 ZZ/20-8
1.21-1.22 - -

BU
=-W4

BK BN GNYEBU
=-W4

BK BN

-X2

6

-X1

2

-X2

7

-X1

3

8

4

1

2

+RT-P
-Q13

B
2A

21

22 24

+RT-P

-K8A
20-13

+RT-P

-SWT2
11-12-14 20-8

-X2

1

+RT-P
-X3

4

1

2

+RT-P
-Q14

B
2A

-PG2
14-12

=-W5=-W5

-X2

2

-X3

5

-X2

3

-X3

6

PE

X2:12
15-1

N

Q24:N
15-1

L3  230/400V

Q22:1
15-1

L2  230/400V

Q24:1
15-1

L1  230/400V

Q23:1
15-1



Zasilanie pomp głównych

15

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 5T3

+A1 -A2

zabezp.
termiczne

sonda
wilgotności

L N

3 14 2

SP3

START 1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 5T3

+A1 -A2

zabezp.
termiczne

sonda
wilgotności

L N

3 14 2

SP4

START

YKSLY 5x1 40m YKSLY 5x1 38mYKYżo 4x6 40m YKYżo 4x6 38m

M
3

M
3

PE

SWT2
14-20

N

H1:X2
14-20

L3  230/400V

Q14:1
14-20

L2  230/400V

T2:P2
14-20

L1  230/400V

T1:P2
14-20

7,5kW

+RT-P

-SFS3

15,2A

DESZCZOWA

7,5kW

POMPA

U V W

-PG3

- ZR/15-8

1

2

3

4

5

6

+RT-P
-Q7

224A
10-16A

1.13-1.14 ZZ/21-8
1.21-1.22 - -

-X1

1

+RT-P
-X2

9

BU
=-W6

BK BN GNYEBU
=-W6

BK BN

-X1

2

-X2

10

-X1

3

-X2

11

4

12

1

2

+RT-P
-Q15

B
2A

21

22 24

+RT-P

-K12A
21-13

+RT-P

-SWT3
11-12-14 21-8

-PG3
15-4

1

2

+RT-P
-Q16

B
2A

+A
-X2

1

+RT-P
-X3

7

=-W7=-W7

-X3

8

+A
-X2

2

-X3

9

+A
-X2

3

7,5kW

+RT-P

-SFS4

15,2A

SANITARNA

7,5kW

POMPA

U V W

-PG4

- ZR/15-17

1

2

3

4

5

6

+RT-P
-Q8

224A
10-16A

1.13-1.14 ZZ/22-9
1.21-1.22 - -

-X1

1

+RT-P
-X2

13

BU
=-W8

BK BN GNYEBU
=-W8

BK BN

-X2

14

-X1

2

-X2

15

-X1

3 4

16

1

2

+RT-P
-Q17

B
2A

21

22 24

+RT-P

-K16A
22-14

+RT-P

-SWT4
11-12-14 22-9

-PG4
15-12

1

2

+RT-P
-Q18

B
2A

-X2

1

+RT-P
-X3

10

=-W9=-W9

-X3

11

-X2

2

-X3

12

-X2

3

PE

X2:20
16-1

N

Q24:N
16-1

L3  230/400V

Q22:1
16-1

L2  230/400V

Q24:1
16-1

L1  230/400V

Q23:1
16-1



Zasilanie pomp głównych

16

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 5T3

+A1 -A2

zabezp.
termiczne

sonda
wilgotności

L N

3 14 2

SP5

START 1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 5T3

+A1 -A2

zabezp.
termiczne

sonda
wilgotności

L N

3 14 2

SP6

START

YKYżo 4x6 36m YKYżo 4x6 34mYKSLY 5x1 36m YKSLY 5x1 34m

M
3

M
3

PE

SWT4
15-20

N

SFS4
15-20

L3  230/400V

Q8:5
15-20

L2  230/400V

Q15:1
15-20

L1  230/400V

Q7:1
15-20

7,5kW

+RT-P

-SFS5

15,2A

SANITARNA

7,5kW

POMPA

U V W

-PG5

- ZR/16-8

1

2

3

4

5

6

+RT-P
-Q9

224A
10-16A

1.13-1.14 ZZ/23-8
1.21-1.22 - -

-X1

1

+RT-P
-X2

17

BU
=-W10

BK BN GNYEBU
=-W10

BK BN

-X2

18

-X1

2

-X2

19

-X1

3 4

20

1

2

+RT-P
-Q19

B
2A

21

22 24

+RT-P

-K20A
23-13

+RT-P

-SWT5
11-12-14 23-8

-PG5
16-4

1

2

+RT-P
-Q20

B
2A

-X2

1

+RT-P
-X3

13

=-W11=-W11

-X3

14

-X2

2

-X3

15

-X2

3

7,5kW

+RT-P

-SFS6

15,2A

SANITARNA

7,5kW

POMPA

U V W

-PG6

- ZR/16-17

1

2

3

4

5

6

+RT-P
-Q10

224A
10-16A

1.13-1.14 ZZ/24-8
1.21-1.22 - -

-X1

1

+RT-P
-X2

21

BU
=-W12

BK BN GNYEBU
=-W12

BK BN

-X2

22

-X1

2

-X2

23

-X1

3 4

24

1

2

+RT-P
-Q21

B
2A

21

22 24

+RT-P

-K24A
24-13

+RT-P

-SWT6
11-12-14 24-8

-PG6
16-12

1

2

+RT-P
-Q22

B
2A

-X2

1

+RT-P
-X3

16

=-W13=-W13

-X2

2

-X3

17

-X2

3

-X3

18

PE

X2:27
17-1

N

Q24:N
17-1

L2  230/400V

Q24:1
17-1

L1  230/400V

Q23:1
17-1

L3  230/400V

Q27:1
17-1



Zasilanie urządzeń pomiarowych

17

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Miernik

M
O

D
B
U

S

stężenia osadu

w rurociągu

Miernik

M
O

D
B
U

S

stężenia osadu

w rurociągu

Przetwornik

M
O

D
B
U

S

przepływomierza

elektromagnetycznego

Przetwornik

M
O

D
B
U

S

przepływomierza

elektromagnetycznego

YDYżo 3x1,5 22m YDYżo 3x1,5 22mYDYżo 3x1,5 14m YDYżo 3x1,5 14m

N

SWT6
16-20

L3  230/400V

Q10:5
16-20

L2  230/400V

Q21:1
16-20

L1  230/400V

Q10:1
16-20

PE

SWT6
16-20

-T5

BU
=-W14

BK GNYEBU
=-W14

BK

1

2

+RT-P
-Q25

B
2A

+RT-P
-X2

25 26 27

-T6

+RT-P
-X2

28

1

2

+RT-P
-Q26

B
2A

BU
=-W15

BK GNYEBU
=-W15

BK

29 30

-PP1.1

+RT-P
-X2

31

1

2

+RT-P
-Q27

B
2A

BU
=-W16

BK GNYEBU
=-W16

BK

32 33

-PP1.2

+RT-P
-X2

34

1

2

+RT-P
-Q28

B
2A

BU
=-W17

BK GNYEBU
=-W17

BK

35 36

Modbus  RTU / RS485
26-8

N

Q24:N
18-1

L2  230/400V

Q24:1
25-1

L1  230/400V

Q23:1
18-1

PE
18-1



Zasilanie sterowania

18

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sterowanie
pompą 

Sterowanie Sterowanie Sterowanie Sterowanie
pompą pompą pompą pompą 

deszczową nr 1 deszczową nr 2 deszczową nr 3 sanitarną nr 1 sanitarną nr 2

Sterowanie
pompą 

sanitarną nr 3

YKSLYżo 37x0,75 32m

PE

X2:27
17-20

N

SWT6
17-20

L1  230/400V

Q10:1
17-20

N1

2

+RT-P
-Q23

B
6A

~ ~

- +

+RT-P
-U1

2,5A

85-264V
22.5-29.5V

41

42 44

+RT-P

-K49A
12-18

11

12 14

+RT-P

-K41A
18-19 24V

dc(+
)

X
5:3

19-2

+RT-P
-XB1 1

0,5A

24V
dc(-)

K
1A

:A
2

19-2

+RT-P
-X4

1

24V
dc(+

)

X
5:14

20-2

+RT-P
-XB1 2

0,5A

24V
dc(-)

K
5A

:A
2

20-2

+RT-P
-X4

2

24V
dc(+

)

X
5:24

21-2

+RT-P
-XB1 3

0,5A

24V
dc(-)

K
9A

:A
2

21-2

+RT-P
-X4

3

24V
dc(+

)

X
5:34

22-3

+RT-P
-XB1 4

0,5A

24V
dc(-)

K
13A

:A
2

22-3

+RT-P
-X4

4

24V
dc(+

)

X
5:44

23-2

+RT-P
-XB1 5

0,5A

24V
dc(-)

K
17A

:A
2

23-2

+RT-P
-X4

5

24V
dc(+

)

X
5:54

24-2

+RT-P
-XB1 6

0,5A

24V
dc(-)

K
21A

:A
2

24-2

+RT-P
-X4

6

+SSL1
-X1

1

+RT-P
-X5

1

+SSL1
-X1

2

+RT-P
-X5

2

21

22

+SSL1
-S1

CZERWONY

+RT-P
-XB1 7

0,5A

A1

A2

+RT-P
-K41A

24V

=-W18

=-W18

PE
25-1

N

Q24:N
25-1

+RT-P
-X4

7



Sterowanie pompą deszczową nr 1

19

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRACA
POMPY NR 1

KONTROLA GOTOWOŚCI
POMPY NR 1

SYGN. AWARIISTEROWANIE STEROWANIE
LOKALNE ZDALNE

SYGN. PRACY
POMPY NR 1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

24Vdc(-)

X4:1
18-8

24Vdc(+)

XB1:1
18-8

A1

A2

+RT-P
-K1A

24V

0 III
+SSL1

-S2 II

23

24

+SSL1
-X1

3

+SSL1
-X1

4

+RT-P
-X5 3

+RT-P
-X5 4

=-W18

=-W18=-W18

I

13

14

+SSL1
-X1

5

+RT-P
-X5 5

A1

A2

+RT-P
-K2A

24V

11

12 14

+RT-P

-SWT1
14-8

1.13

1.14

+RT-P
-Q5
14-4

A1

A2

+RT-P
-K3A

24V

X1

X2

+SSL1
-H1

CZERWONY
24V

+SSL1
-X1

6

+SSL1
-X1

7

+RT-P
-X5 6

+RT-P
-X5 7

=-W18

=-W18

11

12 14

+RT-P

-K3A
19-8

11

12 14

+RT-P

-K1A
19-4

A1

A2

+RT-P
-K4A

24V

START

13

14

+SSL1
-S4

zielony

STOP

21

22

+SSL1
-S3

czerwony

+SSL1
-X1

8

+RT-P
-X5 8

+SSL1
-X1

10

+RT-P
-X5 11

=-W18

=-W18

11

12 14

+RT-P

-K4A
19-13

+SSL1
-X1

9

+RT-P
-X5 9

=-W18

11

12 14

+RT-P

-K43A
38-4

11

12 14

+RT-P

-K2A
19-6

31

32 34

+RT-P

-K4A
19-13

X1

X2

+SSL1
-H2

CZERWONY
24V

+SSL1
-X1

11

+SSL1
-X1

12

+RT-P
-X5 12

+RT-P
-X5 13

=-W18

=-W18



Sterowanie pompą deszczową nr 2

20

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRACA
POMPY NR 2

KONTROLA GOTOWOŚCI
POMPY NR 2

SYGN. AWARIISTEROWANIE STEROWANIE
LOKALNE ZDALNE

SYGN. PRACY
POMPY NR 2

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32mYKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

24Vdc(-)

X4:2
18-10

24Vdc(+)

XB1:2
18-9

+SSL1
-X1

13

+RT-P
-X5 14

+SSL1
-X1

14

+RT-P
-X5 15

A1

A2

+RT-P
-K5A

24V

0 III
+SSL1

-S5 II

23

24

=-W18

=-W18=-W18

+SSL1
-X1

15

+RT-P
-X5 16

A1

A2

+RT-P
-K6A

24V

I

13

14

A1

A2

+RT-P
-K7A

24V

11

12 14

+RT-P

-SWT2
14-16

1.13

1.14

+RT-P
-Q6

14-12

+RT-P
-X5 17

+SSL1
-X1

16

+RT-P
-X5 18

+SSL1
-X1

17

X1

X2

+SSL1
-H3

CZERWONY
24V

=-W18

=-W18

11

12 14

+RT-P

-K7A
20-8

+SSL1
-X1

18

+RT-P
-X5 19

+SSL1
-X1

20

+RT-P
-X5 21

A1

A2

+RT-P
-K8A

24V

START

13

14

+SSL1
-S6

zielony

STOP

21

22

+SSL1
-S7

czerwony

11

12 14

+RT-P

-K5A
20-4

=-W18

=-W18

+RT-P
-X5 20

+SSL1
-X1

19

11

12 14

+RT-P

-K8A
20-13

=-W18

11

12 14

+RT-P

-K44A
38-6

11

12 14

+RT-P

-K6A
20-6

+SSL1
-X1

21

+RT-P
-X5 22

+SSL1
-X1

22

+RT-P
-X5 23

X1

X2

+SSL1
-H4

CZERWONY
24V

31

32 34

+RT-P

-K8A
20-13

=-W18

=-W18



Sterowanie pompą deszczową nr 3

21

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRACA
POMPY NR 3

KONTROLA GOTOWOŚCI
POMPY NR 3

SYGN. AWARIISTEROWANIE STEROWANIE
LOKALNE ZDALNE

SYGN. PRACY
POMPY NR 3

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

24Vdc(-)

X4:3
18-12

24Vdc(+)

XB1:3
18-11

+SSL1
-X1

23

+RT-P
-X5 24

+SSL1
-X1

24

+RT-P
-X5 25

A1

A2

+RT-P
-K9A

24V

0 III
+SSL1

-S8 II

23

24

=-W18

=-W18=-W18

+SSL1
-X1

25

+RT-P
-X5 26

A1

A2

+RT-P
-K10A

24V

I

13

14

A1

A2

+RT-P
-K11A

24V

11

12 14

+RT-P

-SWT3
15-8

1.13

1.14

+RT-P
-Q7
15-4

+RT-P
-X5 27

+SSL1
-X1

26

+RT-P
-X5 28

+SSL1
-X1

27

X1

X2

+SSL1
-H5

CZERWONY
24V

=-W18

=-W18

11

12 14

+RT-P

-K11A
21-8

+SSL1
-X1

28

+RT-P
-X5 29

+SSL1
-X1

30

+RT-P
-X5 31

A1

A2

+RT-P
-K12A

24V

START

13

14

+SSL1
-S9

zielony

STOP

21

22

+SSL1
-S10

czerwony

11

12 14

+RT-P

-K9A
21-4

=-W18

=-W18

+RT-P
-X5 30

+SSL1
-X1

29

11

12 14

+RT-P

-K12A
21-13

=-W18

11

12 14

+RT-P

-K45A
38-8

11

12 14

+RT-P

-K10A
21-6

+SSL1
-X1

31

+RT-P
-X5 32

+SSL1
-X1

32

+RT-P
-X5 33

X1

X2

+SSL1
-H6

CZERWONY
24V

31

32 34

+RT-P

-K12A
21-13

=-W18

=-W18



Sterowanie pompą sanitarną nr 1

22

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRACA
POMPY NR 1

KONTROLA GOTOWOŚCI
POMPY NR 1

SYGN. AWARIISTEROWANIE STEROWANIE
LOKALNE ZDALNE

SYGN. PRACY
POMPY NR 1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

24Vdc(-)

X4:4
18-13

24Vdc(+)

XB1:4
18-13

+SSL1
-X2

1

+RT-P
-X5 34

+RT-P
-X5 35

A1

A2

+RT-P
-K13A

24V

0 III
+SSL1

-S11 II

23

24

+SSL1
-X2

2

=-W19

=-W19=-W19

+RT-P
-X5 36

A1

A2

+RT-P
-K14A

24V

I

13

14

+SSL1
-X2

3

A1

A2

+RT-P
-K15A

24V

11

12 14

+RT-P

-SWT4
15-16

1.13

1.14

+RT-P
-Q8

15-12

+RT-P
-X5 37

+RT-P
-X5 38

X1

X2

+SSL1
-H7

CZERWONY
24V

+SSL1
-X2

4

+SSL1
-X2

5

=-W19

=-W19

11

12 14

+RT-P

-K15A
22-9

+RT-P
-X5 39

+RT-P
-X5 41

A1

A2

+RT-P
-K16A

24V

START

13

14

+SSL1
-S12

zielony

STOP

21

22

+SSL1
-S13

czerwony

11

12 14

+RT-P

-K13A
22-5

+SSL1
-X2

6

+SSL1
-X2

8

=-W19

=-W19

+RT-P
-X5 40

11

12 14

+RT-P

-K16A
22-14

+SSL1
-X2

7

=-W19

11

12 14

+RT-P

-K46A
38-10

11

12 14

+RT-P

-K14A
22-6

+RT-P
-X5 42

+RT-P
-X5 43

X1

X2

+SSL1
-H8

CZERWONY
24V

31

32 34

+RT-P

-K16A
22-14

+SSL1
-X2

9

+SSL1
-X2

10

=-W19

=-W19



Sterowanie pompą sanitarną nr 2

23

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRACA
POMPY NR 2

KONTROLA GOTOWOŚCI
POMPY NR 2

SYGN. AWARIISTEROWANIE STEROWANIE
LOKALNE ZDALNE

SYGN. PRACY
POMPY NR 2

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

24Vdc(-)

X4:5
18-15

24Vdc(+)

XB1:5
18-14

+SSL1
-X2

11

+SSL1
-X2

12

+RT-P
-X5 44

+RT-P
-X5 45

A1

A2

+RT-P
-K17A

24V

0 III
+SSL1

-S14 II

23

24

=-W19

=-W19=-W19

+SSL1
-X2

13

+RT-P
-X5 46

A1

A2

+RT-P
-K18A

24V

I

13

14

A1

A2

+RT-P
-K19A

24V

11

12 14

+RT-P

-SWT5
16-8

1.13

1.14

+RT-P
-Q9
16-4

+SSL1
-X2

14

+SSL1
-X2

15

+RT-P
-X5 47

+RT-P
-X5 48

X1

X2

+SSL1
-H9

CZERWONY
24V

=-W19

=-W19

11

12 14

+RT-P

-K19A
23-8

+SSL1
-X2

16

+SSL1
-X2

18

+RT-P
-X5 49

+RT-P
-X5 51

A1

A2

+RT-P
-K20A

24V

START

13

14

+SSL1
-S15

zielony

STOP

21

22

+SSL1
-S16

czerwony

11

12 14

+RT-P

-K17A
23-4

=-W19

=-W19

+SSL1
-X2

17

+RT-P
-X5 50

11

12 14

+RT-P

-K20A
23-13

=-W19

11

12 14

+RT-P

-K47A
38-11

11

12 14

+RT-P

-K18A
23-6

+SSL1
-X2

19

+SSL1
-X2

20

+RT-P
-X5 52

+RT-P
-X5 53

X1

X2

+SSL1
-H10

CZERWONY
24V

31

32 34

+RT-P

-K20A
23-13

=-W19

=-W19



Sterowanie pompą sanitarną nr 3

24

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRACA
POMPY NR 3

KONTROLA GOTOWOŚCI
POMPY NR 3

SYGN. AWARIISTEROWANIE STEROWANIE
LOKALNE ZDALNE

SYGN. PRACY
POMPY NR 3

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

Elewacja SSL1

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

YKSLYżo 37x0,75 32m

24Vdc(-)

X4:6
18-17

24Vdc(+)

XB1:6
18-16

+SSL1
-X2

21

+SSL1
-X2

22

+RT-P
-X5 54

+RT-P
-X5 55

A1

A2

+RT-P
-K21A

24V

0 III
+SSL1

-S17 II

23

24

=-W19

=-W19=-W19

+SSL1
-X2

23

+RT-P
-X5 56

A1

A2

+RT-P
-K22A

24V

I

13

14

A1

A2

+RT-P
-K23A

24V

11

12 14

+RT-P

-SWT6
16-16

1.13

1.14

+RT-P
-Q10
16-12

+SSL1
-X2

24

+SSL1
-X2

25

+RT-P
-X5 57

+RT-P
-X5 58

X1

X2

+SSL1
-H11

CZERWONY
24V

=-W19

=-W19

11

12 14

+RT-P

-K23A
24-8

+SSL1
-X2

26

+SSL1
-X2

28

+RT-P
-X5 59

+RT-P
-X5 61

A1

A2

+RT-P
-K24A

24V

START

13

14

+SSL1
-S18

zielony

STOP

21

22

+SSL1
-S19

czerwony

11

12 14

+RT-P

-K21A
24-4

=-W19

=-W19

+SSL1
-X2

27

+RT-P
-X5 60

11

12 14

+RT-P

-K24A
24-13

=-W19

11

12 14

+RT-P

-K48A
38-13

11

12 14

+RT-P

-K22A
24-6

+SSL1
-X2

29

+SSL1
-X2

30

+RT-P
-X5 62

+RT-P
-X5 63

X1

X2

+SSL1
-H12

CZERWONY
24V

31

32 34

+RT-P

-K24A
24-13

=-W19

=-W19



Zasilanie PLC

25

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Separacja

PLC Power

Panel HMI Switch Modem

GSM/GPRS

Wejścia cyfrowe Wyjścia cyfrowe

Sygnalizacja

urządzeń

Analizator

sieciPE

X2:27
18-20

N

Q23:N
18-20

L2  230/400V

Q21:1
17-20

~ ~

- +

+BAT -BAT

+RT-P
-U2

5A

180-265V
24V

N1

2

+RT-P

-Q24

B
6A

7Ah
2x

12V

-+

+RT-P
-G1

PE
40-1

24V
dc(+

)

S
E

P
1

40-1
24V

dc(+
)

+RT-P
-XB2 1

1A

+RT-P
-XB2 8

0,5A

24V
dc(-)

S
E

P
1

40-1
24V

dc(-)

-X4

8

-X4

15

24V
dc(+

)

K
2A

:41
30

-2

+RT-P
-XB2 2

0,5A

24V
dc(+

)

+RT-P
-XB2 9

0,5A

24V
dc(-)

-X4

16

24V
dc(+

)

K
10A

:41
31

-2

+RT-P
-XB2 3

0,5A

+RT-P
-XB2 10

0,5A

24V
dc(+

)

K
18A

:41
32

-2

+RT-P
-XB2 14

0,5A

24V
dc(+

)

-X4

17

24V
dc(-)

24V
dc(+

)

K
25A

:11
33

-2

+RT-P
-XB2 15

0,5A

+RT-P
-XB2 11

0,5A

24V
dc(+

)
24V

dc(+
)

K
33A

:11
34

-2

+RT-P
-XB2 16

0,5A

-X4

18

24V
dc(-)

24V
dc(+

)

K
42A

:11
35

-2

+RT-P
-XB2 17

0,5A

+RT-P
-XB2 12

0,5A

24V
dc(+

)

X
6:1

27-2

-X4

19

+RT-P
-XB2 18

0,5A

24V
dc(-)

K
25A

:A
2

27-2

+RT-P
-XB2 19

0,5A

+RT-P
-XB2 20

0,5A

24V
dc(+

)

A
N

1
12-17

-X4

23

24V
dc(-)

A
N

1
12-17

-X4

21

24V
dc(-)

K
43A

:A
2

38
-2

+RT-P
-XB2 13

0,5A

X1

X2

+RT-P
-H4

czerwony
24V

11

12 14

+RT-P

-K53A
38-15

-X4

22

-X4

20

1

2

+RT-P
-SA1



Konfiguracja sterownika

26

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STOP

RUN

SF

PWR

PWR

84

73

2 6

51

PWR IO

PF

FRCE

MCC

PB-BF

DE

MR

STOP

RUN

MCC

PLC

L/A

SDP

PtP(MPI)

X2

MPI(PB)

X3X1 PG/OPX4 PN

L/A1

MT

BF

SDP1

L/A2

SDP2

PN

3

4 8

7

RUN

1 5

2 6

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

3

4 8

7

RUN

1 5

2 6

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

3

4 8

7

RUN

1 5

2 6

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

3

4 8

7

RUN

1 5

2 6

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

3

4 8

7

RUN

1 5

2 6

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

3

4 8

7

RUN

1 5

2 6

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

3

4 8

7

RUN

1 5

2 6

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

3

4 8

7

RUN

1 5

2 6

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

DI 8x
DC 24 V

DI 8x
DC 24 V

DI 8x
DC 24 V

DI 8x
DC 24 V

DI 8x
DC 24 V

DI 8x
DC 24 V

DI 8x
DC 24 V

DI 8x
DC 24 V

84

DO 5

DO 4

DO 2

DO 1

DO 3

DO 7

DO 6

2

3

1

6

7

5

DO 0

MF

RUN

DC 24 V
DO 8x

84

DO 5

DO 4

DO 2

DO 1

DO 3

DO 7

DO 6

2

3

1

6

7

5

DO 0

MF

RUN

DC 24 V
DO 8x

4 8

2 6

3 7

1 5

AI 2

AI 3

AI 1

AI 4x

AI 0

MF

RUN

12 Bit I

84

62

3 7

1 5

AO 2

AO 3

AO 1

AO 4x

AO 0

MF

RUN

12 Bit I

HMI 10"

Konwerter

RS485/RS232

Istniejący

komputer dyspozytorski

Centralna szafa sterownicza

Rozdzielnica RT-B

Ethernet

S
w

itc
h

Dmuchawa D3

Szafka wirówki - SZS1

+RT-P
-HMI

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Do PLC, urządzeń
pomiarowych (wg schematu blokowego)

+RT-P
-PLC

Ethernet

Modem GSM/GPRS

Istniejący

Panel 10" Touch Color TFT

Platforma PLC:

- jednostka centralna z zasilaczem 24VDC Interfejs 1: RJ45: komunikacja PG/OP

Interfejs 2: RS485 (izolowany): MPI, Modbus (przełączalne)

Interfejs 3: RS485 (izolowany): MPI (opcjonalnie PROFIBUS)

Interfejs  4: RJ45: kontroler PROFINET do 128 urządzeń

- moduł wejść cyfrowych 8DI 6szt.

- moduł wyjść cyfrowych 8DO 2szt.

- moduł wejść analogowych 4AI 2szt.

+RT-P
-COM

84-7

57-7

Modbus  RTU / RS485
17-19

+RT-P

-SW



Sygnalizacja urządzeń pomiarowych

27

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SYGNALIZACJA CZUJNIKÓW PŁYWAKOWYCH SYGNALIZACJA CZUJNIKÓW PŁYWAKOWYCH

YKSLY 7x1 45m YKSLY 7x1 35m

24Vdc(+)

XB2:12
25-15

24Vdc(-)

X4:19
25-15

A1

A2

+RT-P
-K25A

24V

+PG

-LEV1.1

+SP11
-XP1

1

+RT-P
-X6

1

+RT-P
-X6

2

+SP11
-XP1

2

=-W20=-W20

=-W20

A1

A2

+RT-P
-K26A

24V

+RT-P
-X6

3

+PG

-LEV1.2

+SP11
-XP1

3

+SP11
-XP1

4

A1

A2

+RT-P
-K27A

24V

+RT-P
-X6

4

+PG

-LEV1.3

+SP11
-XP1

5

+SP11
-XP1

6

A1

A2

+RT-P
-K28A

24V

+RT-P
-X6

5

+PG

-LEV1.4

+SP11
-XP1

7

+SP11
-XP1

8

A1

A2

+RT-P
-K29A

24V

+SP12
-XP1

1

+RT-P
-X6

6

+RT-P
-X6

10

+PG

-LEV2.1

+SP12
-XP1

2

=-W21=-W21

=-W21

A1

A2

+RT-P
-K30A

24V

+RT-P
-X6

7

+PG

-LEV2.2

+SP12
-XP1

3

+SP12
-XP1

4

A1

A2

+RT-P
-K31A

24V

+RT-P
-X6

8

+PG

-LEV2.3

+SP12
-XP1

5

+SP12
-XP1

6

A1

A2

+RT-P
-K32A

24V

+RT-P
-X6

9

+PG

-LEV2.4

+SP12
-XP1

7

+SP12
-XP1

8

24Vdc(+)

XT1:1
28-2

24Vdc(-)

K33A:A2
28-2



Sygnalizacja urządzeń technologicznych

28

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SYGNALIZACJA ZAGĘŚZCZACZA SYGNALIZACJA STACJI

BĘBNOWEGO PRZYGOTOWANIA POLIELEKTROLITU

SYGNALIZACJA KRAT SYGNALIZACJA PRASOPŁUCZKI

Istn. szafka zagęszczacza Istn. szafka stacji polielektrolitu Istn. szafka krat Proj. szafka SZS3

YStY 7x1 15m YStY 7x1 20m YKSLY 7x1 50m YKSLY 7x1 50m

24Vdc(+)

X6:10
27-19

24Vdc(-)

K32A:A2
27-19

PRACA

A1

A2

+RT-P
-K33A

24V

+RT-P
-XT1

1

+RT-P
-XT1

2

=-W22=-W22

=-W22

AWARIA ZBIORCZA

A1

A2

+RT-P
-K34A

24V

+RT-P
-XT1

3

PRACA

A1

A2

+RT-P
-K35A

24V

+RT-P
-XT1

4

+RT-P
-XT1

5

=-W23=-W23

=-W23

AWARIA ZBIORCZA

A1

A2

+RT-P
-K36A

24V

+RT-P
-XT1

6

PRACA

A1

A2

+RT-P
-K37A

24V

+RT-P
-XT1

7

+RT-P
-XT1

8

=-W24=-W24

=-W24

AWARIA ZBIORCZA

A1

A2

+RT-P
-K38A

24V

+RT-P
-XT1

9

PRACA

A1

A2

+RT-P
-K39A

24V

+RT-P
-XT1

10

+RT-P
-XT1

11

=-W25=-W25

=-W25

AWARIA ZBIORCZA

A1

A2

+RT-P
-K40A

24V

+RT-P
-XT1

12

24Vdc(+)

XT1:13
29-6

24Vdc(-)

K42A:A2
29-6



Sygnalizacja urządzeń technologicznych

29

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SYGNALIZACJA SEPARATORA SYGNALIZACJA POMPKI

PIASKU DOZUJĄCEJ PD

Proj. szafka SZS2 Proj. pompka dozująca

YKSLY 7x1 50m YKSLY 7x1 45m

24Vdc(-)

K40A:A2
28-19

24Vdc(+)

XT1:10
28-19

PRACA

A1

A2

+RT-P
-K42A

24V

+RT-P
-XT1

13

+RT-P
-XT1

14

=-W26=-W26

=-W26

AWARIA ZBIORCZA

A1

A2

+RT-P
-K50A

24V

+RT-P
-XT1

15

NISKI POZIOM KOAG.

A1

A2

+RT-P
-K51A

24V

+RT-P
-XT1

16

+RT-P
-XT1

17

=-W27=-W27

=-W27

AWARIA

A1

A2

+RT-P
-K52A

24V

+RT-P
-XT1

18



Moduł wejść cyfrowych sterownika

30

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tryb sterowania

ZDALNE

pompy deszczowej nr 1

Tryb sterowania

LOKALNE

pompy deszczowej nr 1

AWARIA

pompy deszczowej nr 1

PRACA

pompy deszczowej nr 1

Tryb sterowania

ZDALNE

pompy deszczowej nr 2

Tryb sterowania

LOKALNE

pompy deszczowej nr 2

AWARIA

pompy deszczowej nr 2

PRACA

pompy deszczowej nr 2

8DICPU 015 MODUŁ:STEROWNIK:MOD1

24Vdc(+)

XB2:2
25-9

41

42 44

+RT-P
-K2A

19-6

DI0

1

41

42 44

+RT-P
-K1A

19-4

DI1

5

41

42 44

+RT-P
-K3A

19-8

DI2

2

41

42 44

+RT-P
-K4A
19-13

DI3

6

41

42 44

+RT-P
-K6A

20-6

DI4

3

41

42 44

+RT-P
-K5A

20-4

DI5

7

41

42 44

+RT-P
-K7A

20-8

DI6

4

41

42 44

+RT-P
-K8A
20-13

DI7

8

24Vdc(+)
+24V16



Moduł wejść cyfrowych sterownika

31

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tryb sterowania

ZDALNE

pompy deszczowej nr 3

Tryb sterowania

LOKALNE

pompy deszczowej nr 3

AWARIA

pompy deszczowej nr 3

PRACA

pompy deszczowej nr 3

Tryb sterowania

ZDALNE

pompy sanitarnej nr 1

Tryb sterowania

LOKALNE

pompy sanitarnej nr 1

AWARIA

pompy sanitarnej nr 1

PRACA

pompy sanitarnej nr 1

24Vdc(+)

XB2:3
25-10

8DICPU 015 MODUŁ:STEROWNIK:MOD2

41

42 44

+RT-P
-K10A

21-6

DI0

1

41

42 44

+RT-P
-K9A

21-4

DI1

5

41

42 44

+RT-P
-K11A

21-8

DI2

2

41

42 44

+RT-P
-K12A

21-13

DI3

6

41

42 44

+RT-P
-K14A

22-6

DI4

3

41

42 44

+RT-P
-K13A

22-5

DI5

7

41

42 44

+RT-P
-K15A

22-9

DI6

4

41

42 44

+RT-P
-K16A

22-14

DI7

8



Moduł wejść cyfrowych sterownika

32

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tryb sterowania

ZDALNE

pompy sanitarnej nr 2

Tryb sterowania

LOKALNE

pompy sanitarnej nr 2

AWARIA

pompy sanitarnej nr 2

PRACA

pompy sanitarnej nr 2

Tryb sterowania

ZDALNE

pompy sanitarnej nr 3

Tryb sterowania

LOKALNE

pompy sanitarnej nr 3

AWARIA

pompy sanitarnej nr 3

PRACA

pompy sanitarnej nr 3

24Vdc(+)

XB2:14
25-11

8DICPU 015 MODUŁ:STEROWNIK:MOD3

41

42 44

+RT-P
-K18A

23-6

DI0

1

41

42 44

+RT-P
-K17A

23-4

DI1

5

41

42 44

+RT-P
-K19A

23-8

DI2

2

41

42 44

+RT-P
-K20A

23-13

DI3

6

41

42 44

+RT-P
-K22A

24-6

DI4

3

41

42 44

+RT-P
-K21A

24-4

DI5

7

41

42 44

+RT-P
-K23A

24-8

DI6

4

41

42 44

+RT-P
-K24A

24-13

DI7

8



Moduł wejść cyfrowych sterownika

33

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Poziom

ścieków

LEV 1.1

Poziom

ścieków

LEV 1.2

Poziom

ścieków

LEV 1.3

Poziom

ścieków

LEV 1.4

Poziom

ścieków

LEV 2.1

Poziom

ścieków

LEV 2.2

Poziom

ścieków

LEV 2.3

Poziom

ścieków

LEV 2.4

8DICPU 015 MODUŁ:STEROWNIK:MOD4

24Vdc(+)

XB2:15
25-12

DI0

1

11

12 14

+RT-P

-K25A
27-4

DI1

5

11

12 14

+RT-P

-K26A
27-6

DI2

2

11

12 14

+RT-P

-K27A
27-8

DI3

6

11

12 14

+RT-P

-K28A
27-10

DI4

3

11

12 14

+RT-P

-K29A
27-12

DI5

7

11

12 14

+RT-P

-K30A
27-14

DI6

4

11

12 14

+RT-P

-K31A
27-16

DI7

8

11

12 14

+RT-P

-K32A
27-18



Moduł wejść cyfrowych sterownika

34

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sygnalizacja

zagęszczacza będbn.

PRACA

Sygnalizacja

stacji polielektrolitu

AWARIA ZBIORCZA

Sygnalizacja

krat

PRACA

Sygnalizacja

krat

AWARIA ZBIORCZA

Sygnalizacja

prasopłuczki

PRACA

Sygnalizacja

prasopłuczki

AWARIA ZBIORCZA

Sygnalizacja

zagęszczacza będbn.

AWARIA ZBIORCZA

Sygnalizacja

stacji polielektrolitu

PRACA

8DICPU 015 MODUŁ:STEROWNIK:MOD5

24Vdc(+)

XB2:16
25-13

DI0

1

11

12 14

+RT-P

-K33A
28-4

DI1

5

11

12 14

+RT-P

-K34A
28-5

DI2

2

11

12 14

+RT-P

-K35A
28-8

DI3

6

11

12 14

+RT-P

-K36A
28-9

DI4

3

41

42 44

+RT-P

-K36A
28-9

DI5

7

11

12 14

+RT-P

-K37A
28-12

DI6

4

11

12 14

+RT-P

-K38A
28-14

DI7

8

11

12 14

+RT-P

-K39A
28-16



Moduł wejść cyfrowych sterownika

35

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sygnalizacja

separatora piasku

PRACA

Sygnalizacja

pompki dozującej

AWARIA

Sygnalizacja

otwarcia

szafy

Sygnalizacja

awarii

zasilania

Sygnalizacja

awarii ochrony

przeciwprzepięciowej

Sygnalizacja

separatora piasku

AWARIA ZBIORCZA

Sygnalizacja

pompki dozującej

NISKI POZIOM KOAGUL.

-OP1
+RT-P

Wyłączenie

awaryjne przepompowni

głównej

24Vdc(+)

XB2:17
25-14

8DICPU 015 MODUŁ:STEROWNIK:MOD6

DI0

1

11

12 14

+RT-P

-K42A
29-8

DI1

5

11

12 14

+RT-P

-K50A
29-10

DI2

2

11

12 14

+RT-P

-K51A
29-12

DI3

6

11

12 14

+RT-P

-K52A
29-14

DI4

3

+RT-P

-Kr1

DI5

7

11

12 14

+RT-P

-K49A
12-18

DI6

4

DI7

8

41

42 44

+RT-P

-K41A
18-19



Moduł wejść cyfrowych sterownika

36

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

REZERWAREZERWA REZERWA REZERWAREZERWA REZERWA REZERWA REZERWA

8DICPU 015 MODUŁ:STEROWNIK:MOD7

DI0

1

DI1

5

DI2

2

DI3

6

DI4

3

DI5

7

DI6

4

DI7

8



Moduł wejść cyfrowych sterownika

37

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

REZERWAREZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA

8DICPU 015 MODUŁ:STEROWNIK:MOD8

DI0

1

DI1

5

DI2

2

DI3

6

DI4

3

DI5

7

DI6

4

DI7

8



Moduł wyjść cyfrowych sterownika

38

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STEROWANIE
pompą

STEROWANIE
pompą

STEROWANIE

pompą

STEROWANIE

pompą

sanitarną nr 1deszczową nr 1 deszczową nr 2 deszczową nr 3

STEROWANIE
sygnalizacją

awarii zbiorczej

REZERWA

STEROWANIE

pompą

sanitarną nr 2

STEROWANIE

pompą

sanitarną nr 3

8DOCPU 015 MODUŁ:STEROWNIK:MOD9

24Vdc(-)

X4:21
25-17

A1

A2

+RT-P
-K43A

24V

DO0

1

A1

A2

+RT-P
-K44A

24V

DO1

5

A1

A2

+RT-P
-K45A

24V

DO2

2

A1

A2

+RT-P
-K46A

24V

DO3

6

A1

A2

+RT-P
-K47A

24V

DO4

3

A1

A2

+RT-P
-K48A

24V

DO5

7

DO6

4

A1

A2

+RT-P
-K53A

24V

DO7

8



Moduł wyjść cyfrowych sterownika

39

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

REZERWAREZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA

8DOCPU 015 MODUŁ:STEROWNIK:MOD10

DO0

1

DO1

5

DO2

2

DO3

6

DO4

3

DO5

7

DO6

4

DO7

8



Moduł wejść analogowych sterownika

40

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Separator
uniwersalny

4-20mA

+24V

0V

+ -

Separator
uniwersalny

4-20mA

+24V

0V

+ -

Separator
uniwersalny

4-20mA

+24V

0V

+ -

Separator
uniwersalny

4-20mA

+24V

0V

+ -

Puszka 
izolacyjna

Sonda
hydrostatyczna

Puszka 
izolacyjna

Sonda
hydrostatyczna

YKSLYekw 2x2x1 45m YKSLYekw 2x2x1 35m

24Vdc(-)

X4:15
25-8

PE
25-6

24Vdc(+)

XB2:8
25-8

4AICPU 015 MODUŁ:STEROWNIK:-MOD11

+RT-P

-SEP1

+PG

-SH1

+RT-P
-X6 11

+
R

T
-P

-O
P
2

+
S

P
11

-O
P
1

+SP11
-XP2

1

=-W28=-W28

AO0

ŚCIEKÓW

POMPOWNIA GŁÓWNA

POMIAR POZIOMU

1 2

12

2

13

+RT-P

-SEP2

+PG

-SH2

+
S

P
12

-O
P
1

+RT-P
-X6 14

+SP12
-XP2

1

=-W29=-W29

+
R

T
-P

-O
P
4

AO1

ŚCIEKÓW

POMPOWNIA GŁÓWNA

POMIAR POZIOMU

5 6

15

2

16

+RT-P

-SEP3

+RT-P
-X6 17

+
R

T
-P

-O
P
5

AO2

REZERWA

X

X

3 4

18

+RT-P

-SEP4

+RT-P
-X6 19

+
R

T
-P

-O
P
6

AO3

REZERWA

X

X

7 8

20

PE
41-2



Moduł wyjść analogowych sterownika

41

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wejście 4-20mA

YKSLYekw 2x2x1 45m

4AOCPU015 MODUŁ:STEROWNIK:MOD12

PE

X6:16
40-19

-PD

+
R

T
-P

-O
P
3

+RT-P
-XT1

19

=-W30=-W30

AO0

WYDAJNOŚCI.Ą

POMPKI DOZUJĄCEJ

STEROWANIE

1 2

-XT1

20

AO1

REZERWA

X

X

5 6

AO2

REZERWA

X

X

3 4

AO3

REZERWA

X

X

7 8



Elewacja i rozmieszczenie aparatury w RT-P

42

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 12 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 32 33 34 35 36 37 38 39 41 40 42 43 44 45 46 47 48 49 51 50 52 53 54 55 56 57 58 59 61 60 62 63 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 41 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18 19 23 21 22 20 1 8 2 9 3 14 10 15 11 16 17 12 18 19 20 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cokół 100mm Cokół 100mm

125A

Obudowa stalowa wolnostojąca min. IP54 na cokole, o wymiarach 2000x1000x400mm (wys. x szer. x głęb.)
z osprzętem montażowym

-L1

-H1 -H2 -H3

-AN1

-X1 -X2 -X5 -X6

-OP1

-Q
1

-Q5 -Q6 -Q7 -Q8 -Q9-Q10

-Q
23

-Q
24

-Q
27

-Q
28

-XP1-XP2-XB1-X4 -XB2

-SEP1
-OP2

-SEP2-SEP3

-SEP4

-OP3

-OP4-OP5-OP6

-Q
3

-Q
4

-Q
2

-G
n1

-Q
12

-Q
11

-X3

-Q
13

-Q
14

-G1

-XT1

-U1 -U2-BR

-SFS1

-SWT1

-SFS2

-SWT2

-SFS3

-Q
15-SWT3

-Q
16

-SFS4

-Q
17

-SWT4

-Q
18

-SFS5
-Q

19
-SWT5 -Q

20

-SFS6

-Q
21

-SWT6

-Q
22

-Q
25

-Q
26

-K1A

-K4A-K2A

-K3A -K5A

-K6A

-K7A

-K8A

-K9A

-K10A

-K11A

-K12A

-K13A

-K14A

-K15A

-K16A

-K17A

-K18A

-K19A

-K20A

-K21A

-K22A

-K23A

-K24A

-K25A

-K26A

-K27A

-K28A

-K29A

-K30A

-K43A -K49A-K41A

-K44A

-K45A

-K46A

-K47A

-K48A

-K31A

-K32A

-K33A

-K34A

-K35A

-K36A

-K37A

-K38A

-K39A

-K40A -K42A -K50A

-K51A

-K52A

-K53A

-SW-PLC
-COM

-T
1

-T
2

-T
3

-H4

-HMI



Elewacja i rozmieszczenie aparatury w SSL1

43

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-P

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 17 19 20 21 22 23 24 25 26 28 27 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 13 14 15 16 17 18 20 19 21 22 23 24 25 26 27 28 30 29 31 32

Obudowa poliestrowa min. IP65 , o wymiarach 700x500x250mm (wys. x szer. x głęb.)

na kolumnie do montażu na podłożu

SSL1

-X2

-X1

-S2
-H1

-S4-S3

-H2

-S5
-H3

-S6-S7

-H4

-S8
-H5

-S9-S10

-H6

-S11

-H7

-S12-S13

-H8

-S14
-H9

-S15-S16

-H10

-S17
-H11

-S18-S19

-H12

-S1



Zasilanie RT-B - wył. główny, o. p., kontrola zasilania

44

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R<= 10 Ohm

FeZn 25x4

LgYżo 16

RGNN

YKYżo 5x25 85m

Elewacja RT-B

1

3

4

6

7

8

Analizator parametrów

2 5 8 11

sieci

26

27

15

14

AL11

2

3

4

5

6

+RT-B

-Q1
100A

P
1

P
2

S
1

S
2

+R
T
-B

-T
1

80
A

5
A

4V
A

=-W31=-W31

+RT-B
-X1

1

P
1

P
2

S
1

S
2

+R
T
-B

-T
2

8
0A 5
A

4V
A

-X1

2

P
1

P
2

S
1

S
2

+R
T
-B

-T
3

80
A

5
A

4
V

A

-X1

3

-X1

4

-X1

5

44-12

44-12

44-12

44-12

44-12

44-12

-SU

kl. B+C

4 6 8

+RT-B
1 3 5 7

2

-OP1

PE

X2:4
45-2

T3:S1
44-5

T3:S2
44-5

T2:S1
44-5

T2:S2
44-5

T1:S1
44-5

T1:S2
44-5

+RT-B
-XP1

1
-XP1

2
-XP1

3
-XP1

4
-XP1

5
-XP1

6

+RT-B
-AN1

6AgG

1

2

3

4

5

6

+RT-B
-Q2

D01
10A

+RT-B
-XP2

1

-XP2

2

-XP2

3

-XP2

4

+RT-B
-XP1

7
-XP1

8

24Vdc(+)
56-14

24Vdc(-)
56-14

A1

A2

+RT-B
-K1A
230V

N

Q16:N
45-2

L3  230/400V

Q9:5
45-2

L2  230/400V

Q16:1
45-2

L1  230/400V

Q15:1
45-2



Obwody pomocnicze

45

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Elewacja RT-B

Wył. krańcowy

Ogrzewaniie
i wentylacja RT-B

L N

Ośw. szafy M
1

PE

OP1:8
44-10

N

X1:4
44-20

L3  230/400V

Q2:5
44-20

L2  230/400V

Q2:3
44-20

L1  230/400V

Q2:1
44-20

X1

X2

+RT-B
-H1
biały

230V

1

2

3

4

5

6

+RT-B
-Q3

B
6A

X1

X2

+RT-B
-H2
biały
230V

X1

X2

+RT-B
-H3
biały
230V

+RT-B

-L1

+RT-B
-Kr1

1

2

+RT-B
-Q4

B
6A

+RT-B
-HT1

300W

1

2

+RT-B

-E1
50W

U1 U2

+RT-B
-W1

1P+N+T

230V/16A

N PH

+RT-B
-Gn1

1

2

+RT-B
-Q5

B
10A

PE

X2:4
46-1

N

Q16:N
46-1

L3  230/400V

Q9:5
46-1

L2  230/400V

Q16:1
46-1

L1  230/400V

Q15:1
46-1



Zasilanie pompy do opróżniania zbiornika retencyjnego

46

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 5T3

+A1 -A2

zabezp.
termiczne

sonda
wilgotności

L N

3 14 2

SP7

START

YKYżo 4x4 25m YKSLY 5x1 25m

M
3

PE

Gn1:PE
45-19

N

Gn1:PH
45-19

L3  230/400V

Q2:5
45-19

L2  230/400V

Q2:3
45-19

L1  230/400V

Q2:1
45-19

7,5kW

+RT-B

-SFS1

12A

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA

5,9kW

POMPA DO

U V W+KS
-P7

- ZR/46-13

+SP7
-X1

1

+RT-B
-X2

1

1

2

3

4

5

6

+RT-B
-Q6

224A
10-16A

1.13-1.14 ZZ/52-8
1.21-1.22 - -

BU
=-W32

BK BN GNYEBU
=-W32

BK BN

-X1

2

-X2

2

-X1

3

-X2

3 4

4

1

2

+RT-B
-Q10

B
2A

41

42 44

+RT-B

-K6A
52-13

+RT-B

-SWT1
11-12-14 52-8

+KS
-P7
46-8

1

2

+RT-B
-Q11

B
2A

+SP7
-X2

1

+RT-B
-X3

1

=-W33=-W33

-X2

2

-X3

2

-X2

3

-X3

3

PE

W50
47-1

N

Q16:N
47-1

L3  230/400V

Q9:5
47-1

L2  230/400V

Q16:1
47-1

L1  230/400V

Q15:1
47-1



Zasilanie pomp osadu nadmiernego

47

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

zabezp.
termiczne

sonda
wilgotności

L N

3 14 2

zabezp.
termiczne

sonda
wilgotności

L N

3 14 2

YKYżo 4x4 110m YKYżo 4x4 85m

SP8 SP9

YKSLY 5x110m YKSLY 5x1 85m

M
3

M
3

L1  230/400V

Q2:1
46-20

L2  230/400V

Q2:3
46-20

L3  230/400V

Q2:5
46-20

N

Gn1:PH
46-20

PE

SWT1
46-20

4,8A

NADMIERNEGO

2,0kW

POMPA OSADU

U V W+KS
-P8

- ZR/47-7

1

2

3

4

5

6

+RT-B
-Q7

88A
4-6,3A

1.13-1.14 ZZ/53-8
1.21-1.22 - -

1

2

3

4

5

6

+RT-B
-K1M
53-13

+SP8
-X1

1

+RT-B
-X2

5
BU

=-W34
BK BN GNYEBU

=-W34
BK BN

-X1

2

-X2

6

-X1

3

-X2

7

4

8

+RT-B

-SWT2
11-12-14 53-8

+KS
-P8
47-5

+SP8
-X2

1

+RT-B
-X3

4

=-W35=-W35

1

2

+RT-B
-Q12

B
2A

-X2

2

-X3

5

-X2

3

-X3

6

4,8A

NADMIERNEGO

2,0kW

POMPA OSADU

U V W+KO
-P9

- ZR/47-15

1

2

3

4

5

6

+RT-B
-Q8

88A
4-6,3A

1.13-1.14 ZZ/54-8
1.21-1.22 - -

1

2

3

4

5

6

+RT-B
-K2M
54-13

+SP9
-X1

1

+RT-B
-X2

9
BU

=-W36
BK BN GNYEBU

=-W36
BK BN

-X1

2

-X2

10

-X1

3

-X2

11

4

12

+RT-B

-SWT3
11-12-14 54-8

+KO
-P9

47-12

+SP9
-X2

1

+RT-B
-X3

7

=-W37=-W37

1

2

+RT-B
-Q13

B
2A

-X2

2

-X3

8

-X2

3

-X3

9

L1  230/400V

Q15:1
48-2

L2  230/400V

Q16:1
48-2

L3  230/400V

Q9:5
48-2

N

Q16:N
48-2

PE

W50
48-2



Zasilanie mieszadła pompującego

48

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

L1 L2 L3

U V W PE

PE P1 P/+ PC STF RT

C1A1 C2A2

Panel operatorski

L N

3 14

2

zabezp.
termiczne

sonda
wilgotności

SP10

AWARIA PRACA

ZASILANIE SZAFKI SO

YKYżo 3x1,5 50m

2YSLCY-JB 4x16 85m YKSLYekw 2x2x1 85m

M
3

PE

SWT1
47-20

L3  230/400V

Q2:5
47-20

L2  230/400V

Q2:3
47-20

L1  230/400V

Q2:1
47-20

N

Gn1:PH
47-20

11kW

+RT-B

-FL1

17A

POMPUJĄCE

10kW

MIESZADŁO

U V W+KO
-MP

- ZR/48-6

1

2

3

4

5

6

+RT-B
-D1

40AgG

1

2

3

4

5

6

+RT-B
-Q9

D02
63A

+SP10
-X1

1

+RT-B
-X2

13
BU

=-W39
BN BK RDBU

=-W39
BN BK

-X1

2

-X2

14

-X1

3

-X2

15

4

16

1 2

+RT-B
-D2

+KO
-MP
48-3

+SP10
-X2

1

4
8
-1

4

=-W40=-W40

-X2

2

4
8
-1

5

-X2

3

X
3
:1

2
4
8
-1

5

24Vdc(-)

X4:42
55-19

2
4
V

d
c(

+
)

5
5
-3

A1

A2

+RT-B
-K13A

24V

31

32 34

+RT-B

-K18A
55-13

11

12 14

+RT-B

-K17A
55-6

A1

A2

+RT-B
-K14A

24V

+RT-B
-SWT4

11-12-14 55-8

+RT-B
-X3

10

4
8
-6

1

2

+RT-B
-Q14

B
2A

-X3

11

4
8
-6

-X3

12

4
8
-7

L
1
  2

3
0
/4

0
0
V

X
1
:1

7
9
-3

+RT-B
-X2

17

10AgG

1

2

+RT-B
-Q17

D01
25A

=-W38=-W38

N

X
1
:2

7
9
-3

-X2

18

P
E

X
1
:3

7
9
-4

-X2

19

PE

W50
49-2

L2  230/400V

Q16:1
49-2

L1  230/400V

Q15:1
49-2

N

Q16:N
51-1

L3  230/400V

Q19:5
49-2



Zasilanie zasuwy z napędem elektrycznym w kom. spustowej

49

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

U1 V1 W1 6 7 8 9 10 11

Moduł sterowania lokalnego

PE 2 3 4 5 14 15 16

YKYżo 4x2,5 25m YKSLY 16x0,75 25m

M
3

24Vdc(-)

X5:15
56-16

24Vdc(+)

XB1:17
56-16

L1  230/400V

Q2:1
48-19

L2  230/400V

Q2:3
48-19

L3  230/400V

Q2:5
48-19

PE

SWT1
48-19

1,0A
0,25kW

ZASUWA

U V W

+KS
-Z1

+RT-B
-X2

20

1

2

3

4

5

6

+RT-B
-Q18

22A
1-1,6A

BU
=-W41

BK BN GNYEBU
=-W41

BK BN

-X2

21

-X2

22 23

11

12 14

+RT-B
-K45A

68-4

+RT-B
-X3

13

=-W42=-W42

11

12 14

+RT-B
-K46A

68-6

+RT-B
-X3

14

11

12 14

+RT-B
-K47A

68-8

+RT-B
-X3

15

+RT-B
-X3

16

-X3

17

-X3

18

59
-4

-X3

19

59
-8

-X3

20

59
-1

1

-X3

21

59
-1

3

-X3

22

-X3

23

-X3

24

59
-1

6

24Vdc(-)

X3:28
50-2

L1  230/400V

Q15:1
50-2

L2  230/400V

Q16:1
50-2

L3  230/400V

Q19:5
50-2

PE

W50
50-2

24Vdc(+)

K48A:11
50-2



Zasilanie zasuwy z napędem elektrycznym w kom. przelewowej

50

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

U1 V1 W1 6 7 8 9 10 11

Moduł sterowania lokalnego

PE 2 3 4 5 14 15 16

YKSLY 16x0,75 110mYKYżo 4x2,5 110m

M
3

PE

SWT1
49-20

24Vdc(-)

X3:16
49-20

24Vdc(+)

X3:23
49-20

L3  230/400V

Q2:5
49-20

L2  230/400V

Q2:3
49-20

L1  230/400V

Q2:1
49-20

+RT-B
-X2

24

1,0A
0,25kW

ZASUWA

U V W

+KP
-Z1

1

2

3

4

5

6

+RT-B
-Q19

22A
1-1,6A

BU
=-W43

BK BN GNYEBU
=-W43

BK BN

-X2

25

-X2

26 27

+RT-B
-X3

25

11

12 14

+RT-B
-K48A

68-10

=-W44=-W44

+RT-B
-X3

26

11

12 14

+RT-B
-K49A

68-11

+RT-B
-X3

27

11

12 14

+RT-B
-K50A

68-13

+RT-B
-X3

28

+RT-B
-X3

29

H
8:

X
1

K
40

A
:A

1

60
-4

-X3

30

H
9:

X
1

K
41

A
:A

1

60
-8

-X3

31

K
42

A
:A

1
60

-1
1

-X3

32

K
43

A
:A

1
60

-1
3

-X3

33

-X3

34

-X3

35

H
10

:X
1

60
-1

6

-X3

36

PE

W50
51-1

L2  230/400V

Q16:1
56-1

L1  230/400V

Q15:1
51-1

24Vdc(-)

K25A:A2
58-2

24Vdc(+)

K33A:41
58-2



Zasilanie sterowania

51

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sterowanie
pompą  oprózniania

Sterowanie Sterowanie Sterowanie
pompą osadu pompą  osadu mieszadłem REZERWA

zbiornika retencyjnego nadmiernego nr 1 nadmiernego nr 2 pompującym

PE

X2:27
50-20

N

Gn1:PH
48-19

L1  230/400V

Q2:1
50-20

~ ~

- +

+RT-B
-U1

2,5A

85-264V
22.5-29.5V

N1

2

+RT-B
-Q15

B
6A

11

12 14

+RT-B

-K2A
51-18

11

12 14

+RT-B

-K1A
44-18

24V
dc(+

)

X
4:1

52-2

+RT-B
-XB1 1

0,5A

24V
dc(-)

K
3A

:A
2

52-2

+RT-B
-X5

1

24V
dc(+

)

X
4:13

53-2

+RT-B
-XB1 2

0,5A

24V
dc(-)

K
7A

:A
2

53-2

+RT-B
-X5

2

24V
dc(+

)

X
4:23

54-2

+RT-B
-XB1 3

0,5A

24V
dc(-)

K
10A

:A
2

54-2

+RT-B
-X5

3

24V
dc(+

)

F
L1

55-1

+RT-B
-XB1 4

0,5A

24V
dc(-)

K
16A

:A
2

55-1

+RT-B
-X5

4

+RT-B
-XB1 5

0,5A

+RT-B
-X5

5

21

22

+RT-B
-S1

CZERWONY

A1

A2

+RT-B
-K2A

24V

+RT-B
-XB1 19

0,5A

+RT-B
-X5

6

PE

W50
56-1

N

Q16:N
56-1



Sterowanie pompą do oprózniania zbiornika 

52

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRACA
POMPY

KONTROLA GOTOWOŚCI
POMPY

SYGN. AWARIISTEROWANIE STEROWANIE
LOKALNE ZDALNE

SYGN. PRACY
POMPY

Elewacja SSL2

Elewacja SSL2

Elewacja SSL2

Elewacja SSL2

Elewacja SSL2

YKSLY 14x0,75 25m

YKSLY 14x0,75 25m

YKSLY 14x0,75 25m

24Vdc(-)

X5:1
51-9

24Vdc(+)

XB1:1
51-8

A1

A2

+RT-B
-K3A

24V

0 III
+SSL2

-S1 II

23

24

+SSL2
-X1

1

+RT-B
-X4 1

+RT-B
-X4 2

+SSL2
-X1

2

=-W45

=-W45=-W45

A1

A2

+RT-B
-K4A

24V

I

13

14

+RT-B
-X4 3

+SSL2
-X1

3

1.13

1.14

+RT-B
-Q6
46-8

11

12 14

+RT-B

-SWT1
46-13

A1

A2

+RT-B
-K5A

24V

X1

X2

+SSL2
-H1

czerwony
24V

+RT-B
-X4 4

+RT-B
-X4 5

+SSL2
-X1

4

+SSL2
-X1

5

=-W45

=-W45

11

12 14

+RT-B

-K5A
52-8

11

12 14

+RT-B

-K3A
52-4

A1

A2

+RT-B
-K6A

24V

START

13

14

+SSL2
-S3

zielony

STOP

21

22

+SSL2
-S2

czerwony

+RT-B
-X4 6

+RT-B
-X4 8

+SSL2
-X1

6

+SSL2
-X1

8

=-W45

=-W45

11

12 14

+RT-B

-K6A
52-13

+RT-B
-X4 7

+SSL2
-X1

7

=-W45

11

12 14

+RT-B

-K4A
52-6

11

12 14

+RT-B

-K19A
67-4

31

32 34

+RT-B

-K6A
52-13

X1

X2

+SSL2
-H2

zielony
24V

+RT-B
-X4 9

+RT-B
-X4 10

+SSL2
-X1

9

+SSL2
-X1

10

=-W45

=-W45



Sterowanie pompą osadu nadmiernego zbiornika ret.

53

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRACA
POMPY

KONTROLA GOTOWOŚCI
POMPY

SYGN. AWARIISTEROWANIE STEROWANIE
LOKALNE ZDALNE

SYGN. PRACY
POMPY

Elewacja SSL3

Elewacja SSL3

Elewacja SSL3

Elewacja SSL3

Elewacja SSL3

YKSLY 14x0,75 110m

YKSLY 14x0,75 110m

YKSLY 14x0,75 110m

24Vdc(-)

X5:2
51-11

24Vdc(+)

XB1:2
51-10

II

23

24

A1

A2

+RT-B
-K7A

24V

0 III
+SSL3

-S1

+SSL3
-X1

1

+SSL3
-X1

2

+RT-B
-X4 13

+RT-B
-X4 14

=-W46

=-W46=-W46

I

13

14

A1

A2

+RT-B
-K8A

24V

+SSL3
-X1

3

+RT-B
-X4 15

1.13

1.14

+RT-B
-Q7
47-5

11

12 14

+RT-B

-SWT2
47-7

A1

A2

+RT-B
-K9A

24V

X1

X2

+SSL3
-H1

czerwony
24V

+SSL3
-X1

4

+SSL3
-X1

5

+RT-B
-X4 16

+RT-B
-X4 17

=-W46

=-W46

11

12 14

+RT-B

-K9A
53-8

11

12 14

+RT-B

-K7A
53-4

START

13

14

+SSL3
-S3

zielony

STOP

21

22

+SSL3
-S2

czerwony

A1

A2

+RT-B
-K1M
24V

+SSL3
-X1

8

+SSL3
-X1

10

+RT-B
-X4 18

+RT-B
-X4 19

=-W46

=-W46

+SSL3
-X1

9

+RT-B
-X4 20

13

14

+RT-B
-K1M
53-13

=-W46

11

12 14

+RT-B

-K8A
53-6

11

12 14

+RT-B

-K20A
67-6

X1

X2

+SSL3
-H2

zielony
24V

+SSL3
-X1

6

+SSL3
-X1

7

+RT-B
-X4 21

+RT-B
-X4 22

43

44

+RT-B
-K1M
53-13

=-W46

=-W46



Sterowanie pompą osadu nadmiernego osadnika wt.

54

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRACA
POMPY

KONTROLA GOTOWOŚCI
POMPY

SYGN. AWARIISTEROWANIE STEROWANIE
LOKALNE ZDALNE

SYGN. PRACY
POMPY

Elewacja SSL5

Elewacja SSL5

Elewacja SSL5

Elewacja SSL5

Elewacja SSL5

YKSLY 14x0,75 85m

YKSLY 14x0,75 85m

YKSLY 14x0,75 85m

24Vdc(-)

X5:3
51-13

24Vdc(+)

XB1:3
51-12

II

23

24

A1

A2

+RT-B
-K10A

24V

0 III
+SSL5

-S1

+SSL5
-X1

1

+SSL5
-X1

2

+RT-B
-X4 23

+RT-B
-X4 24

=-W47

=-W47=-W47

I

13

14

A1

A2

+RT-B
-K11A

24V

+SSL5
-X1

3

+RT-B
-X4 25

1.13

1.14

+RT-B
-Q8

47-12

11

12 14

+RT-B

-SWT3
47-14

A1

A2

+RT-B
-K12A

24V

X1

X2

+SSL5
-H1

czerwony
24V

+SSL5
-X1

4

+SSL5
-X1

5

+RT-B
-X4 26

+RT-B
-X4 27

=-W47

=-W47

11

12 14

+RT-B

-K12A
54-8

11

12 14

+RT-B

-K10A
54-4

START

13

14

+SSL5
-S3

zielony

STOP

21

22

+SSL5
-S2

czerwony

A1

A2

+RT-B
-K2M
24V

+SSL5
-X1

6

+SSL5
-X1

8

+RT-B
-X4 28

+RT-B
-X4 30

=-W47

=-W47

+SSL5
-X1

7

+RT-B
-X4 29

13

14

+RT-B
-K2M
54-13

=-W47

11

12 14

+RT-B

-K11A
54-6

11

12 14

+RT-B

-K21A
67-8

X1

X2

+SSL5
-H2

zielony
24V

+SSL5
-X1

9

+SSL5
-X1

10

+RT-B
-X4 31

+RT-B
-X4 32

43

44

+RT-B
-K2M
54-13

=-W47

=-W47



Sterowanie mieszadłem pompującym

55

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Elewacja SSL4

PRACASTEROWANIE STEROWANIE
LOKALNEZDALNE

SYGN. AWARII

Elewacja SSL4

Mieszadła

Elewacja SSL4

SYGN. PRACY

Elewacja SSL4

Elewacja SSL4

Mieszadła Mieszadła
KONTROLA GOTOWOŚCI

Mieszadła

YKSLY 14x0,75 85m

YKSLY 14x0,75 85m

YKSLY 14x0,75 85m

24Vdc(-)

X5:4
51-15

24Vdc(+)

XB1:4
51-14

24Vdc(+)
48-9

+SSL4
-X1

1

A1

A2

+RT-B
-K16A

24V

0 III
+SSL4

-S1
II

23

24

=-W48=-W48

=-W48

+SSL4
-X1

2

+RT-B
-X4 33

+RT-B
-X4 34

A1

A2

+RT-B
-K17A

24V

I

13

14

+SSL4
-X1

3

+RT-B
-X4 35

A1

A2

+RT-B
-K15A

24V

11

12 14

+RT-B

-SWT4
48-14

11

12 14

+RT-B
-K13A

48-9

X1

X2

+SSL4
-H1

czerwony
24V

=-W48

=-W48

+SSL4
-X1

4

+SSL4
-X1

5

+RT-B
-X4 36

+RT-B
-X4 37

11

12 14

+RT-B
-K15A

55-8

A1

A2

+RT-B
-K18A

24V

START

13

14

+SSL4
-S3

zielony

STOP

21

22

+SSL4
-S2

czerwony

31

32 34

+RT-B

-K17A
55-6

=-W48

=-W48

+SSL4
-X1

6

+SSL4
-X1

8

+RT-B
-X4 38

+RT-B
-X4 40

11

12 14

+RT-B
-K18A

55-13

=-W48

+SSL4
-X1

7

+RT-B
-X4 39

11

12 14

+RT-B
-K23A

67-10

11

12 14

+RT-B

-K16A
55-5

X1

X2

+SSL4
-H2

zielony
24V

11

12 14

+RT-B
-K14A

48-11

=-W48

=-W48

+SSL4
-X1

9

+SSL4
-X1

10

+RT-B
-X4 41

+RT-B
-X4 42

24Vdc(-)
48-8



Zasilanie PLC

56

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Separacja

PLC Power

Switch Konwerter
światłowodowy

Analizator
sieci

Wejścia cyfrowe Wyjścia cyfrowe

Sygnalizacja
urządzeń

PE

X2:27
51-20

N

Q15:N
51-20

L2  230/400V

Q2:3
50-20

~ ~

- +

+BAT -BAT

+RT-B
-U2

5A

180-265V
24V

N1

2

+RT-B
-Q16

B
6A

7Ah
2x

12V

-+

+RT-B
-G1

PE

W50
69-2

S
E

P
1

69-2
24V

dc(+
)

+RT-B
-XB1 6

2A

+RT-B
-XB1 12

0,5A

24V
dc(-)

S
E

P
1

69-2
24V

dc(-)

+RT-B
-X5

7

+RT-B
-X5

10

24V
dc(+

)

K
4A

:41
61

-2

+RT-B
-XB1 7

0,5A

24V
dc(+

)

+RT-B
-XB1 13

0,5A

24V
dc(-)

+RT-B
-X5

11

24V
dc(+

)

K
11A

:41
62

-2

+RT-B
-XB1 8

0,5A

24V
dc(+

)

+RT-B
-XB1 14

0,5A
24V

dc(+
)

K
r1

63
-2

+RT-B
-XB1 9

0,5A

24V
dc(-)

+RT-B
-X5

12

24V
dc(+

)

K
25A

:11
64

-2

+RT-B
-XB1 10

0,5A

+RT-B
-XB1 15

0,5A

24V
dc(+

)

A
N

1
44-18

+RT-B
-X5

13

24V
dc(-)

A
N

1
44-18

24V
dc(+

)

K
37A

:11
65

-2

+RT-B
-XB1 11

0,5A

24V
dc(+

)

K
45A

:11
49-2

+RT-B
-XB1 17

0,5A

24V
dc(+

)

K
42A

:11
66

-1

+RT-B
-XB1 18

0,5A

24V
dc(-)

X
3:16

49-2

+RT-B
-X5

15

24V
dc(-)

K
19A

:A
2

67
-2

+RT-B
-X5

8

X1

X2

+RT-B
-H4

CZERWONY
24V

11

12 14

+RT-B

-K24A
67-11

+RT-B
-XB1 16

0,5A

24V
dc(-)

K
45A

:A
2

68
-2

+RT-B
-X5

9

+RT-B
-X5

14

1

2

+RT-B
-SA1



Konfiguracja sterownika

57

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3

4 8

7

RUN

1 5

2 6

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

3

4 8

7

RUN

1 5

2 6

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

3

4 8

7

RUN

1 5

2 6

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

3

4 8

7

RUN

1 5

2 6

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

3

4 8

7

RUN

1 5

2 6

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

DI 8x
DC 24 V

DI 8x
DC 24 V

DI 8x
DC 24 V

DI 8x
DC 24 V

DI 8x
DC 24 V

4

3

2

1

8

7

6

5

DC 24 V
DO 8x

MF

DO 0

DO 2

DO 1

DO 3

DO 5

DO 4

DO 6

DO 7

RUN

4

3

2

1

8

7

6

5

DC 24 V
DO 8x

MF

DO 0

DO 2

DO 1

DO 3

DO 5

DO 4

DO 6

DO 7

RUN

4 8

3

2

7

6

1 5

AI 3

AI 0

AI 2

AI 1

MF

RUN

12 Bit I
AI 4x

C

16

64
32 4

4

8

1

2 3

8

7

PF

PWR

PF IO

PWR IOX1 PWR

P2

1

ADDRESS
OFF ON

2

X2

P1

ACT1

LNK2

ACT2

LNK1

SF

BF

MT

5

6

4

3

8

7

RUN

51

2 6

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

DC 24 V
DI 8x

P1 P2 P3 P4 P5

24VDC Eth

FO

24
V

D
C

Kabel światłowodowy

HMI

Panel 7" Touch Color TFT

L+ M

+RT-B

-HMI

FTPw 4x2x0,5 kat. 5e

MIQ/MC2

kontroler pomiarów
fizykochemicznych

FTPw 4x2x0,5 kat. 5e

do rozdzielnicy RT-P

do rozdzielnicy suszarni

Platforma PLC:

- moduł komunikacyjny Profinet z zasilaczem 24VDC

- - moduł wejść cyfrowych 8DI 5szt.

- moduł wyjść cyfrowych 8DO 2szt.

- moduł wejść analogowych 4AI 1szt.

+RT-B

-PLC

26-6

+RT-B

-SW

+RT-B

-CFO



Sygnalizacja urządzeń

58

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ZGARNIACZA

PRACA

ZGW1

ZGARNIACZA

AWARIA ZBIORCZA

ZGW1

ZGARNIACZA

STER. ZDALNE

ZGW1

ZGARNIACZA

PRACA

ZGW2

ZGARNIACZA

AWARIA ZBIORCZA

ZGW2

ZGARNIACZA

STER. ZDALNE

ZGW2

STATUS
PRZETWORNIKA

STATUS
PRZETWORNIKA

SL2 SL1

YKSLY 14x0,75 50m

24Vdc(-)

X3:28
50-20

24Vdc(+)

X3:35
50-20

A1

A2

+RT-B
-K25A

24V

81
-2

+RT-B
-X6 9

=-W49=-W49

A1

A2

+RT-B
-K26A

24V

81
-2

+RT-B
-X6 10

A1

A2

+RT-B
-K27A

24V

81
-2

+RT-B
-X6 11

A1

A2

+RT-B
-K28A

24V

81
-2

+RT-B
-X6 12

A1

A2

+RT-B
-K29A

24V

81
-7

+RT-B
-X6 13

A1

A2

+RT-B
-K30A

24V

81
-7

+RT-B
-X6 14

A1

A2

+RT-B
-K31A

24V

81
-7

+RT-B
-X6 15

A1

A2

+RT-B
-K32A

24V

81
-7

+RT-B
-X6 16

X
3:13

81-12

41

42 44

+RT-B

-K33A
67-13

+RT-B
-X6 17

=-W49=-W49

X
3:15

81-16

11

12 14

+RT-B

-K34A
67-15

+RT-B
-X6 18

24Vdc(-)
59-2



Sygnalizacja zasuwy w kom. spustowej

59

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sygnalizacja zamknięcia
ZASUWY

Elewacja RT-B

Sygnalizacja otwarcia
ZASUWY

Sygnalizacja trybu
sterownia

Sygnalizacja
awarii

Elewacja RT-B Elewacja RT-B

24Vdc(-)

K32A:A2
58-20

A1

A2

+RT-B
-K35A

24V

X
3:18

49-12

X1

X2

+RT-B
-H5

zielony
24V

X
3:19

49-13

A1

A2

+RT-B
-K36A

24V

X1

X2

+RT-B
-H6

zielony
24V

X
3:20

49-13

A1

A2

+RT-B
-K37A

24V

X
3:21

49-14

A1

A2

+RT-B
-K38A

24V

X
3:24

49-15

A1

A2

+RT-B
-K39A

24V

X1

X2

+RT-B
-H7

CZERWONY
24V

24Vdc(-)
60-2



Sygnalizacja zasuwy w kom. przelewowej

60

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sygnalizacja zamknięcia
ZASUWY

Elewacja RT-B

Sygnalizacja otwarcia
ZASUWY

Sygnalizacja trybu
sterownia

Sygnalizacja
awarii

Elewacja RT-B Elewacja RT-B

24Vdc(-)

H7:X2
59-19

X
3:30

5
0-12

A1

A2

+RT-B
-K40A

24V

X1

X2

+RT-B
-H8

zielony
24V

X
3:31

5
0-13

A1

A2

+RT-B
-K41A

24V

X1

X2

+RT-B
-H9

zielony
24V

X
3:32

5
0-13

A1

A2

+RT-B
-K42A

24V

X
3:33

5
0-14

A1

A2

+RT-B
-K43A

24V

X
3:36

5
0-15

A1

A2

+RT-B
-K44A

24V

X1

X2

+RT-B
-H10

CZERWONY
24V



Moduł wejść cyfrowych sterownika

61

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tryb sterowania

ZDALNE

pompy do opróżniania zb.

Tryb sterowania

LOKALNE

pompy do oprózniania zb.

AWARIA

pompy do opróżniania zb.

PRACA

pompy do oprózniania zb.

Tryb sterowania

ZDALNE

pompy osadu nadm. zb.

Tryb sterowania

LOKALNE

pompy osadu nadm. zb.

AWARIA

pompy osadu nadm. zb.

PRACA

pompy osadu nadm. zb.

8DIIM 053PN MODUŁ:STEROWNIK:MOD1

24Vdc(+)

XB1:7
56-10

41

42 44

+RT-B

-K4A
52-6

DI0

1

41

42 44

+RT-B

-K3A
52-4

DI1

5

41

42 44

+RT-B

-K5A
52-8

DI2

2

21

22 24

+RT-B

-K6A
52-13

DI3

6

41

42 44

+RT-B

-K8A
53-6

DI4

3

41

42 44

+RT-B

-K7A
53-4

DI5

7

41

42 44

+RT-B

-K9A
53-8

DI6

4

53

54

+RT-B
-K1M
53-13

DI7

8



Moduł wejść cyfrowych sterownika

62

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tryb sterowania

ZDALNE

pompy osadu nadm. osadn.

Tryb sterowania

LOKALNE

pompy osadu nadm. osadn.

AWARIA

pompy osadu nadm. osadn.

PRACA

pompy osadu nadm. osadn.

Tryb sterowania

ZDALNE

mieszadła pompującego

Tryb sterowania

LOKALNE

mieszadła pompującego

AWARIA

mieszadła pompującego

PRACA

mieszadła pompującego

24Vdc(+)

XB1:8
56-11

8DIIM 053PN MODUŁ:STEROWNIK:MOD2

41

42 44

+RT-B

-K11A
54-6

DI0

1

41

42 44

+RT-B

-K10A
54-4

DI1

5

41

42 44

+RT-B

-K12A
54-8

DI2

2

53

54

+RT-B
-K2M
54-13

DI3

6

21

22 24

+RT-B

-K16A
55-5

DI4

3

21

22 24

+RT-B

-K17A
55-6

DI5

7

41

42 44

+RT-B

-K15A
55-8

DI6

4

41

42 44

+RT-B

-K22A

DI7

8



Moduł wejść cyfrowych sterownika

63

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

REZERWA REZERWA

Sygnalizacja

otwarcia

szafy

Sygnalizacja

awarii

zasilania

Sygnalizacja

awarii ochrony

przeciwprzepięciowej

REZERWA REZERWA

Wyłączenie

awaryjne przepompowni

głównej

-OP1
+RT-B

8DIIM 053PN MODUŁ:STEROWNIK:MOD3

24Vdc(+)

XB1:9
56-12

DI0

1

DI1

5

DI2

2

DI3

6

DI4

3

+RT-B
-Kr1

DI5

7

41

42 44

+RT-B

-K1A
44-18

DI6

4

DI7

8

41

42 44

+RT-B

-K2A
51-18



Moduł wejść cyfrowych sterownika

64

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ZGARNIACZA

PRACA

ZGW1

ZGARNIACZA

AWARIA ZBIORCZA

ZGW1

ZGARNIACZA

STER. ZDALNE

ZGW1

ZGARNIACZA

PRACA

ZGW2

ZGARNIACZA

AWARIA ZBIORCZA

ZGW2

ZGARNIACZA

STER. ZDALNE

ZGW2

PRZETWORNIKA

STATUS

SL2

PRZETWORNIKA

STATUS

SL1

8DIIM 053PN MODUŁ:STEROWNIK:MOD4

24Vdc(+)

XB1:10
56-14

DI0

1

11

12 14

+RT-B

-K25A
58-3

DI1

5

11

12 14

+RT-B

-K26A
58-5

DI2

2

11

12 14

+RT-B

-K27A
58-7

DI3

6

11

12 14

+RT-B

-K28A
58-9

DI4

3

11

12 14

+RT-B

-K29A
58-11

DI5

7

11

12 14

+RT-B

-K30A
58-13

DI6

4

11

12 14

+RT-B

-K31A
58-15

DI7

8

11

12 14

+RT-B

-K32A
58-16



Moduł wejść cyfrowych sterownika

65

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TRYB STEROWANIA

REZERWA REZERWARĘCZNY

ZASUWY nr 1

ZASUWA

nr 1

OTWARTA

ZASUWA

nr 1

ZAMKNIĘTA

AWARIA

ZASUWY

nr 1

TRYB STEROWANIA

ZDALNY

ZASUWY nr 1

REZERWA

8DIIM 053PN MODUŁ:STEROWNIK:MOD5

24Vdc(+)
56-15

DI0

1

11

12 14

+RT-B

-K37A
59-11

DI1

5

11

12 14

+RT-B

-K38A
59-13

DI2

2

11

12 14

+RT-B

-K36A
59-8

DI3

6

11

12 14

+RT-B

-K35A
59-4

DI4

3

41

42 44

+RT-B

-K39A
59-16

DI5

7

DI6

4

DI7

8



Moduł wejść cyfrowych sterownika

66

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

REZERWA REZERWA REZERWA

TRYB STEROWANIA

RĘCZNY

ZASUWY nr 2

ZASUWA

nr 2

OTWARTA

ZASUWA

nr 2

ZAMKNIĘTA

AWARIA

ZASUWY

nr 2

TRYB STEROWANIA

ZDALNY

ZASUWY nr 2

24Vdc(+)
56-16

8DIIM 053PN MODUŁ:STEROWNIK:MOD6

DI0

1

11

12 14

+RT-B

-K42A
60-11

DI1

5

11

12 14

+RT-B

-K43A
60-13

DI2

2

11

12 14

+RT-B

-K41A
60-8

DI3

6

11

12 14

+RT-B

-K40A
60-4

DI4

3

11

12 14

+RT-B

-K44A
60-16

DI5

7

DI6

4

DI7

8



Moduł wyjść cyfrowych sterownika

67

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STEROWANIE
pompą

STEROWANIE
pompą

STEROWANIE

pompą

STEROWANIE

mieszadłem

pompującymdo opróżniania zbiorn. osadu nadmiernego zb. osadu nadm. osadnika

REZERWA

STEROWANIE

sygnalizacją awarii

zbiorczej

STEROWANIE

zgarniaczem

ZGW1

STEROWANIE

sygnalizacją awarii

ZGW2

8DOIM 053PN MODUŁ:STEROWNIK:MOD7

24Vdc(-)

X5:8
56-17

A1

A2

+RT-B
-K19A

24V

DO0

1

A1

A2

+RT-B
-K20A

24V

DO1

5

A1

A2

+RT-B
-K21A

24V

DO2

2

A1

A2

+RT-B
-K23A

24V

DO3

6

A1

A2

+RT-B
-K24A

24V

DO4

3

DO5

7

A1

A2

+RT-B
-K33A

24V

DO6

4

A1

A2

+RT-B
-K34A

24V

DO7

8



Moduł wyjść cyfrowych sterownika

68

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

REZERWAREZERWA

STEROWANIE

ZASUWĄ NR 1

ZAMKNIJ

STEROWANIE

ZASUWĄ NR 1

OTWÓRZ

STEROWANIE

ZASUWĄ NR 1

STOP

STEROWANIE

ZASUWĄ NR 2

ZAMKNIJ

STEROWANIE

ZASUWĄ NR 2

OTWÓRZ

STEROWANIE

ZASUWĄ NR 2

STOP

8DOIM 053PN MODUŁ:STEROWNIK:MOD8

24Vdc(-)

X5:9
56-18

DO0

1

A1

A2

+RT-B
-K45A

24V

DO1

5

A1

A2

+RT-B
-K46A

24V

DO2

2

A1

A2

+RT-B
-K47A

24V

DO3

6

A1

A2

+RT-B
-K48A

24V

DO4

3

A1

A2

+RT-B
-K49A

24V

DO5

7

A1

A2

+RT-B
-K50A

24V

DO6

4

DO7

8



Moduł wejść analogowych sterownika

69

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Separator
uniwersalny

4-20mA

+24V

0V

+ -

Separator
uniwersalny

4-20mA

+24V

0V

+ -

Separator
uniwersalny

4-20mA

+24V

0V

+ -

Separator
uniwersalny

4-20mA

+24V

0V

+ -

YKSLYekw
4x2x1 50m

YKSLYekw
4x2x1 50m

Puszka 

Sonda
ultradźwiękowa

przyłączeniowa

YKSLYekw
2x2x1 85m

4AIIM 053PN MODUŁ:STEROWNIK:-MOD9

24Vdc(-)

X5:10
56-9

PE

X2:27
56-6

XB1:12
56-8

+RT-B

-SEP1

+
R

T
-B

-O
P
2

+RT-B
-X6 1

82
-4

=-W50=-W50

AO0

W LEJU OSADOWYM

SL2

POMIAR POZIOMU OSADU

1 2

2

82
-8

+RT-B

-SEP2

+
R

T
-B

-O
P
3

+RT-B
-X6 3

82
-1

1

=-W50=-W50

AO1

W LEJU OSADOWYM

SL1

POMIAR POZIOMU OSADU

5 6

4

82
-1

6

+RT-B

-SEP3

+KO

-SU1

+
R

T
-B

-O
P
4

+RT-B
-X6 5

+SP14
-XP

1

+
S

P
14

-O
P
1

=-W57=-W57

AO2

W KOMORZE ODTLENIANIA

SU2

POMIAR POZIOMU

3 4

6

+SP14
-XP

2

19

+RT-B

-SEP4

+
R

T
-B

-O
P
5

+RT-B
-X6 7

AO3

REZERWA

X

X

7 8

8



Elewacja i rozmieszczenie aparatury w RT-B

70

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

11 12 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 29 31 32 33 34 35 36 37 38 40 39 41 42

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 41 2 3 4 5 6 12 7 13 8 14 9 10 15 11 17 18 161 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 8 9 14 1 4 3 2 5

Cokół 200mm Cokół 200mm

-HMI

125A

Osłona IP55

O
sł

on
a
 I
P
55

WENTYLACJA

W
E

N
T

Y
L
A

C
J
A

-Q1

DRZWI WEWNĘTRZNE

Obudowa wolnostojąca ze stali nierdzewnej

o wymiarach 2000x800x400mm (wys. x szer. x głęb.)

min. IP65 na cokole, z drzwiami wewnętrznymi,

z osprzętem montażowym, wentylacją i ogrzewaniem

-G
n1

-X1 -X2 -X3

-Q
2

-Q
3

-X4

-Q
1

-OP1

-SFS1

-K
1

M

-K
2

M

-Q
5

-Q6 -Q
10

-Q
11

-Q
15

-Q
16

-Q
4

-Q7 -Q8 -Q
9

-Q18 -Q19

-SWT1

-SWT2

-SWT3

-SWT4

-BR

-SW-CFO-IM

-K10A

-K11A

-K12A -K1A -K2A-K16A

-K17A

-K18A

-K13A

-K14A

-K15A -K19A -K20A

-K21A -K23A

-K24A -K25A

-K26A

-K27A

-K28A

-K29A-K30A -K31A

-K3A

-K4A -K5A

-K6A-K32A

-K33A

-K34A

-K35A

-K36A

-K37A

-K38A

-K39A -K40A

-K41A

-K42A

-K43A

-K44A

-K45A

-K46A

-K47A

-K48A

-K49A -K50A

-K7A

-K8A

-K9A
-XP1-XP2-X5

-K22A

-SEP1

-OP2-OP3-OP4-OP5
-SEP2

-SEP3

-SEP4

-XB2

-U1-U2-G1-HT1

-T
1

-T
2

-T
3

-AN1

-H1 -H2

-H3

-FL1

-S1

-H4 -H5

-H6 -H7 -H8

-H9

-H10



Elewacja i rozmieszczenie aparatury w SSL2-SSL5

71

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Rozdzielnica RT-B

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 8 7 9 10

Obudowa poliestrowa min. IP65,

o wymiarach 300x300x200mm (wys. x szer. x głęb.)

montaż naścienny lub na uchwytach do barierek ochronnych

z osprzętem montażowym i daszkiem

SSL2, SSL3, SSL4, SSL5

-X1

-S1

-H1

-S3-S2

-H2



Zasilanie i odbiory pomocnicze w szafce SN1

72

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Szafka SN1

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SZAFKA SZS6

ZGARNIACZA ZGW1

Wył. kr. drzwi
SN1

Ogrzewanie
SN1

Ośw. szafy

Z
as

ila
ni

e
 M

N
1

O
bw

od
y 

st
er

ow
ni

cz
e

Z
as

ila
ni

e 
pr

ze
tw

or
ni

ka

YDYżo 3x2,5 6m

=-W51=-W51

+SN1
-X1

1

+SN1
-X1

2

+SN1
-X1

3

+SN1

-L1

+SN1
-Kr1

1

2

+SN1
-Q1

B
6A

+SN1
-TH1

30W

1

2

+SN1

-E1

1

2

+SN1
-Q2

B
6A

~ ~

- +

+BAT -BAT

-U1

2,5A

85-264V
22.5-29.5V

1

2

+SN1
-Q3

B
6A

3,4Ah

24V -
+

-G
1

24
V

dc
(-

)
73

-1
2

24
V

dc
(+

)
73

-1
1

+SN1
-XB1 1

1A

+SN1
-X2

1

24
V

dc
(-

)

K
1A

:A
2

74
-2

24
V

dc
(+

)

S
L2

73
-3

+SN1
-X2

2

+SN1
-XB1 2

1A

24
V

dc
(-

)

S
L2

73
-6

24
V

dc
(+

)

S
L2

73
-6

+SN1
-X2

3

+SN1
-XB1 3

1A



Zasilanie przetwornika i  modułu nadawczego

73

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Szafka SN1

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PWR OUT1 OUT2 IN1 IN2 AOUT AIN

2.11.1

2.21.2

Moduł nadawczy 2,4GHz

16 wejść/wyjść cyfrowych, 2 wejścia/wyjścia analogowe

MN1

Antena
dookólna

Przetwornik pomiarowy

+ -

ZB. RETENCYJNY

24VDC

Alarm

Sonda
poziomu

4-20mA 4-20mA

AIN

1.2 1.3

MN1

1.4

Złącze 7

+SN1

-SL2

24
V

dc
(+

)
72

-1
7

24
V

dc
(-

)
74

-1
6

24
V

dc
(+

)
72

-1
8

24
V

dc
(-

)
72

-1
8

24
V

dc
(+

)
72

-1
6

24
V

dc
(-

)
72

-1
6



Wyjścia i wejścia cyfrowe modułu nadawczego

74

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Szafka SN1

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8xDO

1.1 2.1

Wejście cyfrowe PLC w szafce

zgarniacza ZGW1 - SZS6

1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

2.4

Złącze 2

8xDI

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

PRACA
ZGARNIACZA

AWARIA

ZBIORCZA

STEROWANIE ZDALNE

ZGARNIACZA

Złącze 4

SZAFKA SZS6 ZGARNIACZA ZGW1

YKSLY 7x0,75 6m

24Vdc(-)

X2:2
72-17

Start zgarniacza

A1

A2

+SN1
-K1A

24V

+SN1
-OUT1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24Vdc(+)

11

12 14

+SN1

-K1A
74-4

=-W52

=-W52=-W52

+SZS6
-X1

1

+SZS6
-X1

2

+SZS6
-K1

+SZS6
-X1

3

+SZS6
-K2

+SZS6
-X1

4

+SZS6
-K3

24Vdc(-)

SL2
73-3

+SZS6
-X1

5

+SN1

-IN1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Zasilanie i odbiory pomocnicze w szafce SN2

75

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Szafka SN2

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SZAFKA SZS7

ZGARNIACZA ZGW2

Wył. kr. drzwi
SN2

Ogrzewanie
SN2

Ośw. szafy

Z
as

ila
ni

e
 M

N
1

O
bw

od
y 

st
er

ow
ni

cz
e

Z
as

ila
ni

e 
pr

ze
tw

or
ni

ka

YDYżo 3x2,5 6m

=-W53=-W53

+SN2
-X1

1

+SN2
-X1

2

+SN2
-X1

3

+SN2

-L1

+SN2
-Kr1

1

2

+SN2
-Q1

B
6A

+SN2
-TH1

30W

1

2

+SN2

-E1

1

2

+SN2
-Q2

B
6A

~ ~

- +

+BAT -BAT

-U1

2,5A

85-264V
22.5-29.5V

1

2

+SN2
-Q3

B
6A

3,4Ah

24V -
+

-G
1

24
V

dc
(-

)
76

-1
2

24
V

dc
(+

)
76

-1
1

+SN2
-XB1 1

1A

+SN2
-X2

1

24
V

dc
(-

)

K
1A

:A
2

77
-2

24
V

dc
(+

)

S
L1

76
-3

+SN2
-X2

2

+SN2
-XB1 2

1A

24
V

dc
(-

)

S
L1

76
-6

24
V

dc
(+

)

S
L1

76
-6

+SN2
-X2

3

+SN2
-XB1 3

1A



Zasilanie przetwornika i  modułu nadawczego

76

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Szafka SN2

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PWR OUT1 OUT2 IN1 IN2 AOUT AIN

2.11.1

2.21.2

Moduł nadawczy 2,4GHz

16 wejść/wyjść cyfrowych, 2 wejścia/wyjścia analogowe

MN2

Antena
dookólna

Przetwornik pomiarowy

+ -

OSADNIK WTÓRNY

24VDC

Alarm

Sonda
poziomu

4-20mA 4-20mA

AIN

1.2 1.3

MN2

1.4

Złącze 7

+SN2

-SL1

24
V

dc
(+

)
75

-1
7

24
V

dc
(-

)
77

-1
6

24
V

dc
(+

)
75

-1
8

24
V

dc
(-

)
75

-1
8

24
V

dc
(+

)
75

-1
6

24
V

dc
(-

)
75

-1
6



Wyjścia i wejścia cyfrowe modułu nadawczego

77

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Szafka SN2

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8xDO

1.1 2.1

Wejście cyfrowe PLC w szafce

zgarniacza ZGW2 - SZS7

1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

2.4

Złącze 2

8xDI

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

PRACA
ZGARNIACZA

AWARIA

ZBIORCZA

STEROWANIE ZDALNE

ZGARNIACZA

Złącze 4

SZAFKA SZS7 ZGARNIACZA ZGW2

YKSLY 7x0,75 6m

24Vdc(-)

X2:2
75-17

Start zgarniacza

A1

A2

+SN2
-K1A

24V

+SN2
-OUT1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24Vdc(+)

11

12 14

+SN2

-K1A
77-4

=-W54

=-W54=-W54

+SZS7
-X1

1

+SZS7
-X5

2

+SZS7
-K1

+SZS7
-X2

3

+SZS7
-K2

+SZS7
-X3

4

+SZS7
-K3

24Vdc(-)

SL1
76-3

+SZS7
-X4

5

+SN2

-IN1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Rozmieszczenie aparatury i elewacja szafki SN1 i SN2

78

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Szafka SN2

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3

1 2 31 2 3

Obudowa wisząca ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony min. IP65, drzwi przeszklone,  o wymiarach 500x400x200mm (wys. x szer. x głęb.)

SN1, SN2

-L1

-Q
1

-TH1 -E1
-Q

2
-Q

3

-X1

-SL2

-U1

-MN1

-G1

-K1A

-XB1

-X2



Zasilanie i odbiory pomocnicze w szafce SO

79

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Szafka SO

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wył. kr. drzwi
SO

Ogrzewanie
SO

Ośw. szafy

Z
a
silanie m

o
dułu M

O
3

Z
a
silanie m

o
dułu M

O
4

R
E

Z
E

R
W

A

L1
  2

3
0/

40
0V

X
2:

17
48

-1
7

+SO
-X1

1

N

X
2:

18
48

-1
8

+SO
-X1

2

P
E

X
2:

19
48

-1
8

+SO
-X1

3

+SO
-L1

+SO
-Kr1

1

2

+SO
-Q1

B
6A

+SO
-TH1

50W

1

2

+SO

-E1

1

2

+SO
-Q2

B
6A

~ ~

- +

+BAT -BAT

-U1

2,5A

85-264V
22.5-29.5V

1

2

+SO
-Q3

B
6A

3,4Ah

24V -
+

-G
1

24
V

dc
(-

)

80
-3

24
V

dc
(+

)
80

-2

+SO
-XB1 1

1A

+SO
-X2

1

24
V

dc
(-

)
80

-1
2

24
V

dc
(+

)
80

-1
1

+SO
-XB1 2

1A

+SO
-X2

2

+SO
-X2

3

+SO
-XB1 3

1A



Zasilanie modułów odbiorczych

80

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Szafka SO

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PWR OUT1 OUT2 IN1 IN2 AOUT AINPWR OUT1 OUT2 IN1 IN2 AOUT AIN

2.11.1

2.21.2

Moduł odbiorczy 2,4GHz

16 wejść/wyjść cyfrowych, 2 wejścia/wyjścia analogowe

MO1

Antena
dookólna

2.11.1

2.21.2

Moduł odbiorczy 2,4GHz

16 wejść/wyjść cyfrowych, 2 wejścia/wyjścia analogowe

MO2

Antena
dookólna

24
V

dc
(+

)
79

-1
7

24
V

dc
(-

)
79

-1
7

24
V

dc
(+

)
79

-1
8

24
V

dc
(-

)
79

-1
8



Wyjścia i wejścia cyfrowe modułów odbiorczych

81

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Szafka SO

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8xDO

1.1 2.1

1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

2.4

Złącze 2

8xDO

1.1 2.1

1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

2.4

Złącze 2

8xDI

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

Złącze 4
8xDI

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

Złącze 4

58-9

58-7

58-5

58-3

+
S

O
-X

3

1

+
S

O
-X

3

2

+
S

O
-X

3

3

+
S

O
-X

3

4

+MO1

-OUT1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

58-16

58-15

58-13

58-11

+
S

O
-X

3

7

+
S

O
-X

3

8

+
S

O
-X

3

9

+
S

O
-X

3

1
0

+MO2

-OUT1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

58-18

+
S

O
-X

3

1
3

+MO1

-IN1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

58-20

+
S

O
-X

3

1
5

+MO2

-IN1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Wyjścia analogowe modułów odbiorczych

82

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Szafka SO

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2xAOUT

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

Złącze 6
2xAOUT

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

Złącze 6

69-5

+
S

O
-X

3

1
7

+MO1

-AOUT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+
S

O
-X

3

1
8

69-5 69-8

+
S

O
-X

3

1
9

+MO2

-AOUT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+
S

O
-X

3

2
0

69-9



Elewacja i rozmieszczenie aparatury w szafce SO

83

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Szafka SO

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 31 2 3

1 2 3 1 2 3 4 7 8 9 10 13 15 17 18 19 20

Obudowa wisząca ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony min. IP65, o wymiarach 500x400x200mm (wys. x szer. x głęb.)

SO

-U1

-MO1 -MO2

-Q
1

-Q
2

-Q
3

-G1

-X2-XB1

-X1

-TH1 -E1

-X3

-L1



Konfiguracja sterownika w centralnej szafie sterowniczej 

84

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Centralna szafa sterownicza

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DC 24 V
DI 8x

MF

DI 0

DI 2

DI 1

DI 3

DI 5

DI 4

DI 6

DI 7

RUN

C

16

32
64

4

8

2

1

4

3

4 8

3 7

8 4

7 3

8 4

7 3

48

37

PWRX1 PWR IO
RUNRUN RUN

P2

ONOFF
ADDRESS

P1

X2

ACT1

ACT2

LNK2

BF

LNK1

MT

SF

51 151

22 6 6 2

5 151

6 2 26

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

PWR

PF

PF IO

DI 1

DI 2

DI 0

MF

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

DI 1

DI 2

DI 0

MF

DC 24 V
DI 8x

DC 24 V
DI 8x

DC 24 V
DI 8x

3

48 4

7 3

8 4

7 3

48

37

8 4

7 3 7

88 4

7 3

48

37

4 8

3 7

4 8

3 7

8 4

7 3

48

37

8 4

7 3

8

7

12 Bit I

1

2

RUNRUNRUN RUNRUN RUNRUNRUN

515 1

6 2 6 2

1515

26 6 2

DI 0

DI 1

DI 3

DI 5

DI 4

DI 2

DI 6

DI 7

DI 3

DI 5

DI 4

DI 6

DI 7

MF

DI 0

DI 2

DI 1

MF

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 7

DI 6

DI 4

DI 5

DI 3

DI 1

DI 2

DI 0

MF

DI 1

DI 2

DI 0

MF

5

6

1515

6 2 26

5151

2 6 2 6

DO 7

DO 6

DO 4

DO 5

DO 3

DO 7

DO 6

DO 4

DO 5

DO 3

DO 1

DO 2

DO 0

MF

DO 1

DO 2

DO 0

MF

DO 7

DO 6

DO 4

DO 5

DO 3

DO 7

DO 6

DO 4

DO 5

DO 3

DO 1

DO 2

DO 0

MF

DO 1

DO 2

DO 0

MF

DC 24 VDC 24 V
DI 8x DI 8x

DC 24 V
DI 8x DI 8x

DC 24 V
DO 8x
DC 24 V

DO 8x
DC 24 V DC 24 V

DO 8x
DC 24 V
DO 8x

RUN RUNRUNRUN

5 151

6 2 26

515

6 2 6

MF

AO 1

AO 2

AO 0

AO 3AI 3 AI 3

AI 1

AI 2

AI 0

MF

AI 1

AI 2

AI 0

MF

AO 3

MF

AO 1

AO 2

AO 0

AO 4x
12 Bit I

AI 4x
12 Bit I

AI 4x AO 4x
12 Bit I

P1 P2 P3 P4 P5

24VDC

HMI

Panel 7" Touch Color TFT

L+ M

+CSS

-HMI

FTP 4x2x0,5 kat. 5e

do rozdzielnicy RT-P

Ethernet

Ethernet

+CSS

-PLC

Platforma PLC:

- moduł komunikacyjny Profinet z zasilaczem 24VDC

- - moduł wejść cyfrowych 8DI 8szt.

- moduł wyjść cyfrowych 8DO 4szt.

- moduł wejść analogowych 4AI 2szt.

- moduł wyjść analogowych 4AO 2szt.

UWAGA!

Wszystkie istniejące sygnały urządzeń technologicznych

przełożyć na proj. moduły nowego sterownika

26-6

+CSS

-SW



Sygnalizacja mieszadła w OKF

85

3.70

NR RYS.

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ NR UPR. DATA

Program SEEv.

mgr inż. Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Andrzej Wróblewski

11.2015

TYTUŁ RYSUNKU

11.2015

NR UPR.

130/90/ZG

LBS/0096/POOE/12

PODPIS

PODPIS

OBIEKT

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" Szafa zasilająco-sterownicza suszarni

DATA
PROJEKT WYKONAWCZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Szafka SZS5 mieszadła

PRACA AWARIA STER. LOKALNE START/STOP

Moduł wejść/wyjść cyfrowych ster. S7-300

8DI/8DO

Separator
uniwersalny

4-20mA

+24V

0V

+ -

Puszka 

Sonda
ultradźwiękowa

przyłączeniowa

Moduł wejść analogowych ster. S7-300

2AI

UWAGA!

Sterownik PLC w szafie suszarni wyposażyć w dodatkowe
moduły wejść/wyjść cyfrowych i analogowych

Sterownik PLC w szafie suszarni wyposażyć w dodatkowy
moduł komunikacyjny Ethernet/Profinet

YKSLY 10x1 80m

YKSLYekw
2x2x1 80m

24Vdc(+)

24Vdc(-)

A1

A2

+SS
-K1A

24V

+SS
-X1 1

+SS
-X1 2

=-W55=-W55

=-W55=-W55

A1

A2

+SS
-K2A

24V

+SS
-X1 3

A1

A2

+SS
-K3A

24V

+SS
-X1 4

11

12 14

+SS

-K4A
85-12

+SS
-X1 5

+SS
-X1 6

A1

A2

11

12 14

+SS

-K1A
85-4

A1

A2

+SS
-K4A

24V

41

42 44

+SS

-K2A
85-6

41

42 44

+SS

-K3A
85-8

+SS

-SEP1

+OKF

-SU2

+SP13
-XP1

1

+
S
S

-O
P
1

+
S

P
13

-O
P
1

+SS
-X1 7

=-W56=-W56

8

-XP1

2

9


