WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU TECHNICZNEGO URZADZEN
IPRZYEACZY WODNO - KANALIZACYJNYCH
na terenie miasta Klodzka

1. Podstawa przystapienia do wykonania urzadzen lub przylaczy wod. - kan. jest opracowany
na podstawie warunkéw technicznych podiaczenia i uzgodniony w Spéice ,,Wodociagi
Klodzkie” projekt techniczny spelniajacy wymogi Prawa budowlanego.

2. O przystapieniu do robét nalezy powiadomi¢ pisemnie ,Wodociagi Ktodzkie” Sp. z o. o.
na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

3. Roboty ulegajace zakryciu powinny by¢ zglaszane do ,Wodociagéw Klodzkich” celem
ich odbioru.

4. Po zakohczeniu robét instalacyjnych, przed zasypaniem wykopéw nastepuje odbir
techniczny, poprzedzony préba szczelnosci z udzialem przedstawiciela Spokki.
5. Wpiecie wykonanych sieci i przylaczy wod. - kan. do istniejacych urzadzen moze byc¢
wykonane wylacznie przez Spétke ,,Wodociagi Klodzkie” lub pod jej nadzorem.
6. Do zlecenia nalezy dolaczyc:

— protokét z odbioru technicznego z pozytywnym protokolem préby szczelnosci,

— powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna lub potwierdzenie jej zlecenia.

7. W przypadku przylacza wodociagowego nieodplatne zamontowanie wodomierza gtownego
wykonuje Spélka ,Wodociagi Ktodzkie” na wniosek Inwestora po wykonaniu czynno$ci
okreslonych w pkt. 51 6.

8. W przypadku przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wymaga si¢ wykonanie wpigcia
za pomoca przylacza siodlowego SN8 SDR 34 skrecanego mechanicznie z PVC,
z zintegrowanym przegubem kulowym w zakresie min. 0° do 11° w kazdg strone od osi
powodujgce kompensacje roznic w osiadaniu rur.

Na przylaczu do budynku nalezy wykona¢ studzienke kontrolng DN200/DN160 przelotowg
z PCV-U wykonang z litego materialu w skilad ktérej wchodzi kineta i rura wznoszgca
0 $ciankach gladkich DN 200 SN8 SDR34 oraz teleskop DN 200 zakoriczone wiazem zeliwnym
12,5TIub40T.

9. Podpisanie umowy o dostawe wody i odbiér Sciekéw nastepuje w chwili montazu
wodomierza giéwnego.

10. Wydanie protokotu koficowego odbioru nastapi po przedtozeniu inwentaryzacji geodezyjnej.
11. Po spelnieniu w/w warunkéw moze nastapi¢ $wiadczenie uslug dostawy wody i odbioru
sciekow.

Powyzsze warunki stanowig zatgcznik do wydawanych warunkéw technicznych podiaczenia.
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